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La presente tesis con título “Diseño de Sistema Contra Incendio 
para 03 Tanques de Almacenamiento de Diésel B5 de 330,000 Galones de 
Capacidad Total” tuvo como objetivo principal determinar y mostrar os 
requerimientos mínimos e indispensables para la correcta implementación del 
mismo en estricto cumplimiento de la normativa peruana vigente para este tipo 
de instalaciones. 
El sistema de protección contra incendios tendrá equipos 
principales como un sistema de bombas autónomas, del tipo motobomba, un 
sistema de suministro de agua exclusivo para esta aplicación de un tanque de 
almacenamiento del tipo vertical de acuerdo al estándar internaciones API 650, 
03 unidades de cámaras de inyección de espuma, una para cada tanque, 02 
monitores de agua de enfriamiento estratégicamente ubicados, tuberías de 
diámetros variados que permitan el transporte del agua y espuma a cada punto 
de ataque contra incendios y un conjunto de sensores que permitan identificar 
un posible incendio y activar el sistema de protección. 
Se presentará el cálculo de las bombas de suministro de agua, el 
cálculo del tanque de almacenamiento de agua exclusiva para el sistema, para 
la instrumentación del sistema de detección se presentarán los diagramas 
representativos de la lógica de operación. 
Para ello se aplicó las normativas vigentes que rigen en nuestro 
país, los estándares y recomendaciones para el dimensionamiento y diseño de 
sistemas de bombeo y tanques de almacenamiento de productos líquidos. 
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This thesis entitled “Design of a Fire Protection System for 03 
Diesel B5 Storage Tanks with 330,000 gallons of total Capacity” had as main 
purpose to determine and show the minimal requirements for its correct 
implementation under strictly accomplishment of the Peruvian norms and laws 
for this type of facilities. 
 The fire protection system will have main equipment as a stand-
alone pumping system, motor pump type, a water supply system based on a 
vertical storage tank according to API 650, 03 foam chamber, one for each fuel 
tank, 02 water monitor located strategically, different diameter piping to allow 
water and foam transportation and a fire detection system based on 03 flame 
sensors to activate the fire protection system. 
I will show the calculus performed for the pumping system, the 
water storage tank exclusive for this project, the selection of the instrumentation 
equipment for the detection system and the connecting diagrams and the work 
logics. 
For this, it has being applied valid national norms, standards and 
recommended practices for the dimensioning and design of pumping systems 
and storage tanks. 
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1. CAPITULO I 
Introducción 
1.1. Antecedentes 
Actualmente el estado peruano, mediante su ente fiscalizador 
OSINERGMIN, está desarrollando cada vez más reglamentos y estándares 
donde se plasman los nuevos y más exigentes requerimientos de seguridad 
para todas las instalaciones de recepción, almacenamiento y despacho de 
combustible, los cuales aplican a las instalaciones ya existentes, las que 
están en proceso de construcción y las que están siendo proyectadas. 
Debido a esto, muchas instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos 
que datan de años anteriores al 2013, se encuentran con graves 
incumplimientos con las normas y reglamentos vigentes. 
Dentro de los requerimientos más exigentes para una instalación de 
almacenamiento de hidrocarburos están los sistemas contra incendios. 
Estos tienen que ser diseñados de acuerdo a los reglamentos actuales, los 
cuales en su mayoría hacen referencia a normas internacionales. 
El diseño de un sistema contra incendio puede partir de dos fuentes, de un 
Estudio de Riesgos o directamente de la legislación peruana. En el caso de 
los estudios de riesgos, estos deben estar como mínimo basados en la 
legislación peruana más actualizada, pero a la vez pueden ser más exigentes 
y dar recomendaciones sobre el diseño de los sistemas de protección 
complementarios para las instalaciones que manejan combustibles o 
derivados de estos, siguiendo lineamiento de normativas internacionales. 
Para el desarrollo de la tesis presentada, se tomará como base la normativa 
peruana vigente hasta mayo 2017, la cual se describirá en los puntos 
siguientes. 
1.2. Objetivos 
1.2.1. Objetivo General 
Desarrollar el diseño de un sistema contra incendios para una instalación 
en la cual se almacena Diésel B5 en 03 tanques verticales con una 
capacidad máxima de 110,000 galones cada uno, cumpliendo con los 
reglamentos y normas nacionales vigentes hasta mayo 2017. 
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1.2.2. Objetivos Específicos 
 Aplicar la normativa peruana vigente correspondiente a 
instalaciones de almacenamiento de combustibles y sus 
respectivos sistemas contra incendios. 
 Aplicar la teoría de sistemas hidráulicos en sistemas contra 
incendio. 
 Diseñar un sistema contra incendio eficiente y económico que 
pueda ser replicado en futuras instalaciones de mismas 
características. 
 Dar a conocer la teoría de funcionamiento de los agentes químicos 
utilizados en sistemas contra incendios según el material sobre el 
cual serán aplicados. 
 Aplicar las teorías y normativas sobre el diseño y selección de 
equipos específicamente para instalaciones contra incendio. 
 Mostrar el paso a paso a seguir para cumplir con la exigencia de un 
sistema contra incendio que se requiere para toda instalación que 
almacene más de 10m3 de combustible o derivados de estos. 
 Realizar el diseño y cálculo estructural de tanques de acuerdo a la 
norma API650. 
 Presentar los equipos mínimos necesarios para asegurar un 
correcto funcionamiento de un sistema contraincendios a base de 
agua y espuma. 
1.3. Justificación 
El avance y mejoramiento de la industria en nuestro país exige al estado a 
mejorar los niveles de sus normativas y procesos de fiscalización, 
ocasionando que instalaciones existentes y futuras deban adecuarse a 
normativas más exigentes, sobre todo en las que manejan productos 
peligrosos, como el combustible. El tener que implementar mejoras o 
instalaciones nuevas de acuerdo a mayores exigencias requiere de una 
sólida base de conocimientos y directrices que son necesarias para poder 
gestionar una correcta ingeniería e implementación de los sistemas de 
protección, como los sistemas contra incendio, de modo que las soluciones 
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desarrolladas sean a la medida para cada instalación evaluada garantizando 
su funcionabilidad y eficiencia. 
1.4. Metodología 
La metodología a utilizar en el desarrollo del proyecto será la siguiente: 
a) Recopilación bibliográfica: Se realizará una extensa recopilación 
bibliográfica de las normativas nacionales e internaciones vigentes que 
rigen sobre las edificaciones que almacenan combustibles, documentos 
que nos den lineamientos y recomendaciones a seguir durante el diseño 
de nuestro sistema contra incendio, catálogos de equipos y productos 
que se puedan utilizar para nuestro fin, etc. 
b) Establecer los parámetros de funcionamiento de nuestro sistema contra 
incendio de acuerdo a los parámetros que nos exija o recomienda la 
normativa peruana. 
c) Realizar los cálculos hidráulicos para cumplir con los parámetros de 
funcionamiento exigidos por las normativas aplicables. 
d) Realizar el diseño y cálculo del tanque de almacenamiento de agua 
contra incendio. 
e) Determinar los materiales, equipos a utilizar en nuestro proyecto de 
acuerdo a la bibliografía recolectada y las recomendaciones de 
fabricantes, compatibilidad de productos y que a la vez sean capaces de 
funcionar de acuerdo a los cálculos hidráulicos que se realicen. 
f)  Definir el método de activación de nuestro sistema contra incendios y 
desarrollar la lógica básica de funcionamiento. 
g) Elaboración de planos generales y de detalles de la solución dada para 
el escenario analizado. 
1.5. Resultados Esperados 
Al finalizar el proyecto, se espera contar con la siguiente información: 
a) Contar con los documentos necesarios que permitan la implementación 
del sistema contra incendios necesarios para la instalación analizada. 
b) Cumplir con los parámetros de operación exigidos por la normativa 
peruana específicos de la instalación que se plantea proteger. 
c) Contar con un diseño óptimo y confiable. 
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d) Conocer los requerimientos mínimos e indispensables que exige la ley 
peruana y los equipos principales de un sistema contra incendio para 




2. CAPITULO II 
Marco Teórico 
2.1. Conceptos Básicos de los Sistemas Contra Incendios 
2.1.1. El fuego 
 
El fuego no puede existir sin la conjunción simultanea del 
combustible (material que arde), del comburente (oxígeno en el 
aire) y la energía de activación (chispas, soldaduras, fallos 
eléctricos, etc.). Si falta alguno de estos elementos, la combustión 
no es posible. A cada uno de estos elementos se los presenta como 
los lados del triángulo de fuego que es la representación de una 
combustión sin llama o incandescente. Existe otro elemento 
llamado “reacción en cadena”, que interviene en los incendios.  
Si se interrumpe la transmisión de calor de unas partículas a otras 
del combustible, no será posible la continuación del incendio, por 
lo que ampliando el concepto de triangulo del fuego a otro similar 
con cuatro factores se obtiene el tetraedro del fuego, que 
representa una combustión con llamas. (Rodriguez, 2008) 
 





Imagen 2. - Tetraedro del Fuego. 
 
 
La propagación del fuego se puede explicar a través del fenómeno 
que se da para que ocurra la transferencia de calor, que es un 
proceso en el cual se intercambia energía en forma de calor entre 
distintos cuerpos, o entre diferentes partes de un mismo cuerpo. La 
Transferencia de Calor especifica que el calor tiene la tendencia de 
fluir desde una sustancia caliente a una sustancia fría. El más frío 
de los dos cuerpos en contacto absorberá calor hasta que ambos 
objetos estén a la misma temperatura. El calor se puede propagar 
de diferentes maneras: 
Conducción: Es la única forma de transferir calor entre sólidos. El 
calor puede ser conducido de un cuerpo a otro por contacto directo 
de dos cuerpos o por intermedio de un medio conductor. La 
cantidad de calor que será transmitida y su rango de transferencia 
dependerán de la conductividad del material a través del cual el 
calor está pasando. No todos los materiales tienen la misma 
conductividad de calor. Los metales por lo general son buenos 
conductores de calor (ejemplo: el aluminio, el cobre y el acero). Los 
materiales fibrosos por otro lado, no son buenos conductores 
(ejemplo: tela aislante, madera, lana de fibra). Los líquidos y los 
gases son pobres conductores de calor debido al movimiento de 
sus moléculas. 
Convección: La convección es la transferencia de calor debido al 
movimiento de un fluido. Este movimiento transfiere calor de una 
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parte del fluido a otra. Por ejemplo, el aire caliente en un ambiente 
cerrado se expandirá y elevará. Por este motivo, el fuego que se 
propaga por convección, lo hace mayormente en dirección 
ascendente. Las corrientes de convección son generalmente la 
causa del movimiento del calor de un piso a otro, de un salón a otro 
y de un área a otra. La propagación del incendio por pasillos, 
escaleras y ductos de ascensores, entre paredes, y a través de las 
fachadas son principalmente causadas por la convección de 
corrientes calientes y esto conlleva mayor influencia en cuanto a la 
posición de ataque del incendio y ventilación que se ha producido 
por la radiación y la conducción. 
Radiación: La transferencia de calor por radiación tiene la 
característica que los objetos que intercambian calor no tienen que 
estar en contacto, sino que pueden estar separadas por aire. Un 
ejemplo claro es el calor del sol, el cual se siente a pesar de que 
no tiene contacto con las personas. Este fundamento es muy 
utilizado por los bomberos quienes aplican un chorro de neblina 
entre el personal bombero y el fuego, minimizando de esta forma 
el calor que reciben.  
El calor de radiación viajará a través del espacio hasta que alcanza 
un objeto opaco. A medida que el objeto es expuesto al calor por 
radiación, emitirá calor de radiación desde su superficie. Este calor 
es una de las mayores fuentes de proporción de incendios, y su 
importancia demanda atención inmediata en aquellos puntos 
donde la exposición a la radiación resulta severa. (Boulandier, 
2001) 
 
Se denomina incendio a todo fuego no controlado que afecta o 
pueda afectar algún bien material o personal que no está diseñado 
o destinado para este fin. 
 
Los incendios tienen etapas, conocerlas ayuda a detener a tiempo 
el incendio y estas son: 
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Etapa incipiente: Se puede reconocer porque no hay llamas, hay 
poco humo, la temperatura es baja; se genera gran cantidad de 
partículas de combustión (vapores). Estas son invisibles y se 
comportan como gases, subiendo hacia el techo. Esta etapa puede 
durar días, semanas y años. 
Etapa latente: Aún no hay llama o calor significativo; comienza a 
aumentar la cantidad de partículas hasta hacerse visibles; ahora 
las partículas se llaman humo.  
Etapa de llama: Según se desarrolla el incendio, se alcanza el 
punto de ignición y comienzan las llamas. Baja la cantidad de humo 
y aumenta el calor.  
Etapa de calor: En esta etapa se genera gran cantidad de calor, 
llamas, humo y gases tóxicos (Centro de Entrenamiento Movil de 
Incendios, s.f.). 
2.1.2. Instalaciones que deberían contar con sistemas contra incendios 
De acuerdo con la normativa nacional vigente, D.S. 052-93-EM, toda 
instalación donde se almacene hidrocarburos y/o productos derivados 
de hidrocarburos deberán contar con un sistema de protección contra 
incendios y de agua de enfriamiento de acuerdo a lo que se indique en 
el estudio de riesgos específico para la instalación y en cumplimiento de 
las normas internaciones NFPA 10, 11, 16. 
Como ejemplo de instalaciones se tiene a los almacenes de lubricantes 
y grasas, grifos, grandes zonas de almacenamiento de combustibles por 
medio de tanques en zonas portuarias, etc. 
2.1.3. ¿Qué es un Sistema de protección contra incendios? 
Los sistemas de protección contra incendios son un conjunto de equipos 
diversos, que permiten la detección, alarme y extinción de incendios, que 
por lo general son integrados a instalaciones que por regulaciones 
nacionales o internacionales deben ser protegidos contra este tipo de 
eventos, como por ejemplo instalaciones industriales, complejos 




2.1.4. Mecanismos de extinción del fuego  
La falta o eliminación de uno de los elementos que intervienen en la 
combustión (combustible, comburente, energía de activación y reacción 
en cadena), daría lugar a la extinción del fuego. Según el elemento que 
se elimine, se definen distintos mecanismos de extinción: 
 
Retirada o eliminación del elemento combustible. 
 
Se llama así al hecho de eliminar el oxígeno de la combustión o, 
más técnicamente, impedir que los vapores que se desprenden a 
una determinada temperatura para cada materia, se pongan en 
contacto con el oxígeno del aire. Este efecto de consigue 
desplazando el oxígeno por medio de una determinada 
concentración de gas inerte, o bien cubriendo la superficie en 
llamas con alguna sustancia elemento incombustible (por ejemplo, 
la tapa que se pone sobre el aceite ardiendo en la sartén, el 
recipiente que se coloca sobre las velas de las iglesias, la manta 
con que se cube a alguien o algo ardiendo, etc.) 
 
Este mecanismo consiste en reducir la temperatura del 
combustible. El fuego se apagará cuando la superficie del material 
incendiado se enfríe a un punto en que no deje escapar suficientes 
vapores para mantener una mezcla o rango de combustión en la 
zona del fuego. Por lo tanto, para apagar un fuego por enfriamiento, 
se necesita un agente extintor que tenga una gran capacidad para 
absorber el calor. El agua es el mejor, más barato y más abundante 
de todos los existentes. 
 
Consiste en impedir la transmisión de calor de unas partículas a 
otras del combustible, interponiendo elementos catalizadores entre 
ellas. Sirva como ejemplo la utilización de compuestos químicos 
que reaccionan con los distintos componentes de los vapores 
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combustibles neutralizándolos, como por ejemplo polvos químicos 
y halones. (Rodriguez, 2008) 
2.1.5. Características de sistema contra incendio 
 
 Detección:  
De preferencia debe ser de forma automática, a través de 
sensores, sin embargo, la ley no lo exige explícitamente, por lo 
que muchas instalaciones no cuentan con este subsistema. 
 Alarma:  
Debe dar alerta al personal que se encuentre cercano a la zona 
del siniestro de modo que este pueda evacuar, también debe 
permitir identificar qué zona de la instalación es la que está bajo 
influencia del incendio. Este subsistema debe ser de 
preferencia activado automáticamente desde el accionamiento 
de los sensores de detección de incendio, sin embargo, no es 
exigido explícitamente por la ley, por lo que en muchos casos 
se encuentran sistemas de alarma de activación manual. 
 Extinción:  
Este subsistema debe encargarse de reducir y eliminar el 
incendio, se puede realizar a través de la aplicación de 
diferentes agentes extintores. De preferencia el sistema de 
extinción debe activarse de manera automática a través de los 
sensores de detección y de forma focalizada en la zona de 
influencia del incendio, sin embargo, se encuentran sistemas 
de activación manual debido a que su automatización no es 
exigida por la ley. Un sistema de extinción también considera 
el uso de equipos manuales, tales como extintores. 
2.1.6. ¿Qué es un agente extintor? 
Son los productos destinados a apagar un fuego. Actúan sobre el fuego 




Es el agente extintor más antiguo. Apaga por enfriamiento, 
absorbiendo calor del fuego par evaporarse. La cantidad de calor 
que absorbe es muy grande. En general es más eficaz si se emplea 
de forma pulverizada, ya que se evapora más rápidamente, con lo 
que absorbe más calor al pasar de estado líquido a estado 
gaseoso. El agua cuando se vaporiza aumenta su volumen 1500 
veces aproximadamente. El agua es eficaz para combatir fuegos 
de clase A (Solidos) ya que apaga y enfría las brasas. 
 
Es una emulsión de un producto espumógeno en agua. 
Básicamente apaga por sofocación, al aislar el combustible del 
ambiente que lo rodea, ejerciendo también una cierta acción 
refrigerante, debido al agua que contiene. Es eficaz con fuego clase 
A y clase B (Sólidos y líquidos). Es conductor de la electricidad, por 
lo que no debe usarse en presencia de corriente eléctrica. (National 
Fire Protection Association, 2005) 
 
Es un agente espumante liquido concentrado, el cual puede ser de 
los siguientes tipos: 
a) Concentrados de espuma proteica. 
b)  Concentrado de espuma fluoroproteica. 
c) Concentrados de espuma sintética. 
d) Concentrado de espuma de formación de película acuosa 
(AFFF): 
Estos concentrados se basan en tenso activos flourados más 
estabilizadores de espuma y usualmente se diluyen con agua 
hasta soluciones de 1%, 3%, 6%. La espuma formada actúa 
como una barrera tanto para excluir el aire como el oxígeno y 
para desarrollar una película acuosa sobre la superficie del 
combustible que es capaz de suprimir la evolución de los 
vapores del combustible. La espuma producida con el 
concentrado AFFF es compatible con productos químicos 
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secos y por lo tanto es adecuada para uso combinado con 
productos químicos secos. 
e) Concentrados de espuma de media y alta expansión: 
Estos concentrados, que usualmente se derivan de tenso 
activos hidrocarbonados, se usan en equipos especialmente 
diseñados para producir espumas que tienen proporciones de 
volumen de espuma a solución de 20:1 hasta 
aproximadamente 1000:1. Este equipo puede ser de 
aspiración de aire o del tipo ventilador o soplador. 
f) Concentrados de espuma de fluoroproteina formadores de 
película (FFFP): 
Estos concentrados usan tenso activos fluorados para 
producir una película acuosa fluida para suprimir vapores de 
combustible hidrocarbonado. Este tipo de espuma utiliza una 
base de proteína más aditivos estabilizantes e inhibidores 
para proteger contra la congelación, la corrosión y la 
descomposición bacteriana. La espuma se diluye 
generalmente con agua hasta una solución del 3% o 6% y es 
compatible con productos químicos secos. 
 
Esta clase se refiere básicamente a los polvos químicos, los que 
son sales químicas de diferente composición, capaces de 
combinarse con los productos de descomposición del combustible, 
paralizando la reacción en cadena. 
 
Son gases inertes (dióxido de carbono, derivados halogenados, 
etc) que se almacenan en estado líquido a presiones elevadas, al 
descargarse se solidifican parcialmente en forma de polvo blanco. 
Apagan principalmente por sofocación, desplazando al oxigeno del 
aire, aunque también produce un cierto enfriamiento. Estos polvos 
inertes no conducen la electricidad. Son eficaces con fuegos clase 
A (solidos), clase B (líquidos) y clase C (gases). 
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2.1.7. Accesorios y Materiales para sistemas contra incendios 
Los materiales que se usan para los sistemas contra incendios deben 
estar todos listados y aprobados por UL / FM, que son dos entidades 
americanas que se dedican a realizar pruebas de laboratorio y 
certificaciones de productos relacionados a la seguridad, además de ser 
empresas consultoras de talla mundial. 
2.1.8. Sistemas de protección contra incendios 
 
Se le denomina de esta manera al equipamiento instalado en una 
instalación industrial que tiene como objetivo retardar los efectos 
de un incendio ya generado, limitando la velocidad con la que se 
distribuyen las llamas del fuego, el humo, etc, ayudando a la 
evacuación segura de personal, protección de otros equipos 
críticos hasta la llegada de un cuerpo de bomberos, etc. 
 
Se le denomina de esta manera al equipamiento o instalación 
complementaria que tiene el objetivo de activarse de manera 
automática y los más inmediatamente posible al detectar ciertas 
características en el ambiente que pueden ser derivados de un 
incendio en proceso de generación, como por ejemplo el humo, 
incremento de temperatura, etc. 
2.1.9. Equipos de extinción de fuego 
Son equipos que de manera individual o al formar parte de una 
instalación pueden ser usados para controlar un fuego. 
 
recipiente presurizado, que contiene en su interior un agente 
extintor, por lo general usado solo con fuegos incipientes y de 
manera manual. 
 
Accesorios conectados a las redes de agua contra incendio que 
facilitan la conexión de otros equipos y el suministro de agua para 
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la extinción de fuegos. Existen de cilindro húmedo y de cilindro 
seco. Los hidrantes de cilindro seco fueron diseñados para ser 
instalados en zonas donde se produce el congelamiento del agua. 
 
Tubería flexible diseñada para transportar el agua contraincendios 
de manera segura hasta el punto final de aplicación. Los diámetros 
normados son de 1.5 pulgadas y 2.5 pulgadas.  
 
Accesorio que se utiliza en el extremo libre de la manguera 
contraincendios y que permite dirigir el chorro de agua, además de 
poder seleccionar entre diferentes tipos de flujos (100gpm, 
150gpm, etc.) y de chorros (neblina, chorro fijo, etc.) Incluso estos 
accesorios pueden utilizarse para proteger al personal de 
bomberos del calor y el riesgo de incendiarse durante su trabajo. 
También para la aplicación de agentes extintores como la espuma 
contra incendio. Al estar conectado a una manguera flexible 
permite el desplazamiento de los bomberos en todo sentido. 
 
Equipo fijo, conectado a las tuberías de agua contra incendio. 
Ayuda a dirigir el chorro de agua o de espuma contra incendio hasta 
el punto final de aplicación. Su flujo mínimo por norma debe ser de 
500gpm. Este equipo no permite el desplazamiento de los 
bomberos, pero si el movimiento en forma de arco vertical como 
horizontal para mejor aplicación del agente extintor. 
 
Equipos fijos, conectados a tuberías de agua contraincendios de 
bajo flujo, totalmente fijos, que por lo general son instalados por 
encima del nivel más alto del equipo o instalación que se protege. 
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2.1.10. Hidrocarburos y productos derivados de hidrocarburos  
 
Cualquier líquido que tiene un punto de inflamación de copa 
cerrada igual o superior a 37.8 °C (100°F), determinado por los 
procedimientos de prueba y aparatos especificados en la Sección 
4.4. Los líquidos combustibles están clasificados según la Sección 
4.3. 
 
Cualquier líquido que tiene un punto de inflamación de copa 
cerrada por debajo de 37.8 ~C (100 ~F) determinado por los 
procedimientos de prueba y aparatos especificados en la Sección 
4.4 y la presión de vapor Reid que no exceda una presión absoluta 
de 276kPa (40 psi) a 37.8 °C (100 °F), como se determina en la 
norma ASTM D 323, Método Normalizado de Prueba para Presión 
de Vapor de Productos del Petróleo (Método Reid). Los líquidos 
inflamables están clasificados de acuerdo a la Sección 4.3. 
 
La temperatura a la cual la presión de vapor de un líquido iguala la 
presión atmosférica circundante. Para propósitos de definición del 
punto de ebullición, la presión atmosférica debe considerarse como 
presión atmosférica absoluta de 14.7psi (101kPa). 
 
La temperatura mínima de un líquido a la cual se desprende 
suficiente vapor para formar una mezcla inflamable con el aire, 
cerca de la superficie del líquido o dentro del envase usado, como 
se determine por la metodología de prueba apropiada y los 
aparatos especificados en la Sección 4.4 de la norma NFPA 30. 
 
La temperatura más baja a la cual un líquido se incendia y logra 
mantener la combustión sostenida cuando se expone a la prueba 
de llama en concordancia con la norma ASTM D 92, Método 
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Estándar de Prueba para Punto de Inflamación y Punto de Ignición 
por el Probador Cleveland de Copa Abierta. (National Fire 
Protection Association., 2012) 
 
Cualquier líquido dentro del alcance del código de la NFPA 30 y 
sujeto a los requerimientos de dicho código se clasifica en 
concordancia a la siguiente descripción: 
Liquido Inflamables deben clasificarse de acuerdo a lo siguiente:  
a) Clase I  
Líquidos Clase IA: Cualquier líquido con el punto de 
inflamación menor de 22.8°C (73°F) y punto de ebullición 
menor de 37.8°C (100°F). 
Líquidos Clases IB: Cualquier líquido con el punto de 
inflamación menor de 22.8°C (73°F) y punto de ebullición de 
37.8°C (100°F) o mayor. 
Líquido Clase IC: Cualquier liquido con el punto de 
inflamación menor de 22.8°C (73°F), pero menor de 37.8°C 
(100°F). 
 
Líquidos Combustibles deben clasificarse de acuerdo a lo 
siguiente: 
b) Clase II:  
 
Cualquier líquido que tiene un punto de inflamación igual o 
superior a 37.8°C (100°F) e inferior a 60°C (140°F). 
c) Clase III:  
Cualquier líquido con un punto de inflamación igual o superior 
a 60°C (140°F). 
Líquidos Clase IIIA: Cualquier líquido que tiene un punto de 
inflamación igual o superior a 60°C (140°F), pero inferior a 
93°C (200°F). 
Líquidos Clase IIIB: Cualquier líquido que tiene un punto de 
inflamación igual o superior a 93°C (200°F). 
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2.1.11. Almacenamiento de líquidos combustibles  
 
 
Un tanque que está instalado sobre el suelo, en el suelo o bajo 
el nivel del suelo sin relleno. 
 
Un tanque de almacenamiento que ha sido diseñado para 
operar desde la presión atmosférica hasta una presión 
manométrica de 6.9kPa (1.0 psi) (ej. 760mm Hg hasta 812mm 
Hg) medidas en la parte alta del tanque. 
 
Para los fines de este código (NFPA 30) un tanque de 
almacenamiento diseñado para resistir una presión interna 
superior a presión manométrica de 6.9kPa (1.0 psi) pero no 
mayor a 103kPa (15 psi) medidos en la parte superior del 
tanque. 
 
Cualquier envase cerrado con una capacidad de líquido 
superior a 230L (60 gal) diseñado para almacenar líquidos y no 
apropiado para instalación fija. 
 
Un tanque que tiene un muro interior y otro exterior con un 
espacio intersticial (anular) entre los muros, equipado con 
medios para monitorear los derrames dentro de dicho espacio 
intersticial en caso de fugas. 
 
Cualquier recipiente que tenga una capacidad de líquido que 
exceda 230L (60 gal) destinado para instalación fija y no 




Se le denomina de esta forma a todo recipiente de material metálico con 
forma geométrica formada por una superficie lateral curva (circular) y que 
en sus extremos se encuentra cerrada por dos superficies paralelas y 
planas que cumplen la función de fondo y de tapa del depósito. 
Normalmente son de 55 galones de capacidad. (National Fire Protection 
Association., 2012) 
2.1.13. Accesorios de tanques (American Petroleum Institute, API, 2012) 
 
Abertura, método de construcción o dispositivo que 
automáticamente alivia el exceso de presión interna caudada por la 
exposición a un incendio. 
 
Abertura, método de construcción o dispositivo que permite el alivio 
de presión interna excesiva o vacío durante almacenamiento y 
operaciones normales. 
 
Son techos del tipo no fijos, los cuales se elevan o bajan siguiendo 
el movimiento del nivel de líquido en el tanque, mayormente 
utilizados en el almacenamiento de hidrocarburos. Su principal 
objetivo es evitar la acumulación de gases en el interior del tanque. 
 
Se le denomina bajo este nombre a todo techo cónico de tanque 
vertical metálico que posee la característica de tener el cordón de 
soldadura más débil de todo el tanque en la unión del techo y el 
casco. Esta característica permitiría que en caso de una 
sobrepresión se produzca una falla justamente en esta zona ya 
determinada. Antiguamente se utilizaba hasta que fue reemplazado 




Abertura, agujero en la zona del casco y/o techo del tanque, de 
dimensión tal que pueda ingresar una persona al tanque junto con 
sus herramientas. Por lo general son de 24 pulgadas de diámetro 
o mayores. Su objetivo es facilitar el ingreso de personal y recursos 




3. CAPITULO III  
Datos del Proyecto 
3.1. Datos generales 
3.1.1. Descripción de la instalación de almacenamiento de combustible a 
proteger 
La instalación que se pretende proteger con el sistema contra incendios 
motivo de desarrollo de esta tesis tendría las siguientes características: 
- 03 tanques verticales, de cuerpo cilíndrico, techo fijo cónico, de 
almacenamiento de combustible Diésel B5. 
- Capacidad de almacenamiento de cada tanque equivalente a 
100,000 galones. 
- Disposición de los 03 tanques en forma lineal. 
- Los tanques estarían instalados sobre anillos de cimentación de 
concreto, dentro de una poza de contención a prueba de filtraciones 
y con una capacidad mínima libre del 110% del volumen del tanque 
más grande. 
- Se tendrá como parte de la instalación el sistema de tuberías de 
recepción y despacho de combustible desde la bahía de recepción 
hacia las islas de despacho para equipo liviano. 
3.1.2. Alcances del sistema contra incendios a diseñar 
El alcance de este diseño comprende el desarrollo de la ingeniería del 
sistema de extinción de incendio mediante espuma contra incendio tipo 
AFFF al 3% para cubrir las recomendaciones indicadas en la normativa 
nacional aplicable como la normativa NFPA 30 que apliquen a este tipo 
de instalación. 
Se considera lo siguiente en la memoria de cálculo: 
- Arreglo de tuberías desde el punto de abastecimiento de agua hacia 
las cámaras de espuma de los tres tanques y agua de enfriamiento 
según sea el caso. 
- Evaluación hidráulica del sistema considerando el suministro de 
espuma al interior de uno de los tres tanques de la instalación. 
- El incendio solo se produce en 1 tanque a la vez. 
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- Diseño de tanque de almacenamiento de agua contra incendio 
según API 650. 
3.1.3. Códigos, estándares y referencias para el diseño 
- D.S. 052-93-EM: Reglamento de Seguridad para el Almacenamiento 
de Hidrocarburos. 
- D.S. 043-2007-EM: Reglamento de Seguridad para las Actividades 
de Hidrocarburos. 
- NFPA 10: Norma para Extintores portátiles contraincendios. 
- NFPA 11: Norma para espumas de Baja, Media y Alta Expansión. 
- NFPA 14: Norma para la Instalación de Sistemas de Tubería vertical 
y mangueras. 
- NFPA 24: Norma para la Instalación de Tuberías para Servicio 
Privado de Incendios y sus Accesorios. 
- NFPA 30A: Código de Líquidos Inflamables y Combustibles. 
3.1.4. Condiciones generales de sitio 
 Altitud      2700   msnm 
 Presión atmosférica    74      kPa 
 Temperatura mínima promedio   5       °C 
 Temperatura máxima promedio   25    °C 
 Temperatura asumida para el diseño  15   °C 
3.1.5. Criterios de diseño 
Los criterios de diseño establecidos a continuación están orientados a 
garantizar el óptimo funcionamiento de la bomba contraincendios, así 
como garantizar los caudales y presiones en las tuberías y cámaras de 
espuma y boquillas para mangueras del sistema contra incendios. 
Para obtener las perdidas por fricción primarias en las tuberías que 
transportaran la mezcla agua – espuma, se utilizará la fórmula de Hazen 
- Williams. 
Para obtener los diámetros de las líneas de transporte de la mezcla agua 
– espuma se utilizarán criterios de velocidades de las redes de agua, 
velocidad mínima de 0.5m/s y máxima de 6 m/s; este último valor debido 
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a que la frecuencia de uso es muy remota y por poco tiempo. Además, 
que se comparará con el método de cálculo de velocidades erosivas.  
Se considera un factor de seguridad del 10% en los cálculos de pérdidas 
por fricción en las tuberías debido al envejecimiento de la tubería, 
reducción del diámetro interior por incrustación de partículas, diferencia 
de diámetros y cualquier condición anormal de la superficie interior de la 
tubería. 
Las cámaras de espuma operarán con una presión de ingreso entre 40 
y 100 psig, según lo requerido por el fabricante. Estas presiones se 
lograrán mediante la regulación manual de la válvula reductora de 
presión. 
Para los cálculos se empleará diversas curvas de bombas contra 
incendios de diferentes proveedores, tomando como base el punto de 
operación calculado durante el diseño del sistema contra incendios, la 
misma que será presentada como parte de la solución final del problema. 
El factor de fricción "C" a utilizar para propósitos de diseño son; para 
tubería de acero C= 100 y C= 140 para tubería de HDPE, siguiendo las 
recomendaciones de la normativa API RP 14E. 
Se ha considerado un flujo nominal de suministro de espuma para los 
tanques T-1, T-2 y T-3 igual a 55 gpm para cada uno, de acuerdo a lo 
requerido por normativa peruana D.S. 052-93-EM. 
Se ha considerado un flujo nominal de suministro de espuma de forma 
manual para la poza de derrames igual a 110 gpm (este suministro de 
espuma está a cargo del cuerpo de bomberos), de acuerdo a lo requerido 
por normativa peruana D.S. 052-93-EM. 
No se considera simultaneidad en la alimentación de espuma a los tres 
tanques, se considera el caso más crítico que sería un incendio en el 
tanque T-2 y suministro de agua de enfriamiento a los tanques aledaños 
T-1 y T-3; así mismo se evaluará un escenario considerando el 
suministro de agua al tanque T-3 y a la poza de contención de derrames 
haciendo un total de 165 gpm. 
En los puntos de ingreso a los eductores portátiles para el suministro de 
espuma a poza de derrames de los tanques T-1, T-2 y T-3, se está 
considerando una presión residual de diseño mínima de 75 psig y 
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máxima de 100 psig para un flujo de 100 gpm y una longitud de 
manguera de 1 1/2" de 45 metros (el suministro de espuma está a cargo 
del cuerpo de bomberos y el equipo de bombeo que se seleccione 
después del diseño).  
El cálculo del ADT (altura dinámica total) de la bomba para los 
escenarios analizados, está basado en asegurar las condiciones de flujo 
del proceso (ver ítem 6.8 y 6.9) y presiones requeridas en las cámaras 
de espuma de los tanques y eductores portátiles (ver ítem 6.5 y 6.11) en 
el escenario más crítico. 
La generación de solución de espuma será al 3%, recomendada por 
fabricantes de estos productos. 
Se ha considera para el proporcionador de espuma una contrapresión 
de salida máxima equivalente al 65% de la presión de ingreso (según 
catálogo Ansul). 
La bomba seleccionada después del diseño deberá garantizar una 
presión entre 75 psig y 125 psig a la salida de la misma y un flujo mínimo 
de 575gpm. 
La red de agua contraincendios será independiente de todos los 
sistemas adicionales que puedan existir en la instalación. Se contará con 
un tanque de almacenamiento de agua, exclusivo para este sistema. 
Se considera que la red pública en la zona de la instalación no tiene la 
suficiente capacidad en volumen ni en presión para cumplir con lo 
requerido por la normativa nacional e internacional. 
 
3.1.6. Parámetros generales de operación de sistemas contra incendio 
La capacidad de agua contraincendios de una instalación que almacena 
combustibles debe ser la suma del volumen de agua requerido para 
aplicar el agente extintor (espuma contraincendios) en el dispositivo de 
almacenamiento de mayor capacidad y el volumen de agua de 
enfriamiento requerido para proteger los demás dispositivos de 
almacenamiento de combustible aledaños, teniendo en consideración la 
orientación más probable del aire.  
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La red del Sistema Contra Incendio mediante espuma proyectado para 
los tres tanques de almacenamiento de combustible líquido está 
diseñada para cumplir con los requerimientos mínimos establecidos en 
el Decreto Supremo 052-93-EM “Reglamento de Seguridad para el 
Almacenamiento de Hidrocarburos”, el cual indica los siguientes valores: 
a. Para sistemas de aplicación de espumas con monitores y 
mangueras: 
Régimen no menor a:   
6.5 lpm/m2 (hidrocarburos) 
9.8 lpm/m2 (alcoholes o solventes polares) 
b. Sistemas de aplicación fijos: 
Regímen no menor a:  
4.1 lpm/m2 (hidrocarburos) 
6.5 lpm/m2 (alcoholes o solventes polares) 
Los tiempos de aplicación para cada caso son los siguientes: 
a. Para sistemas de aplicación de espumas con monitores y 
mangueras: 
Líquidos con punto de inflamación entre 37.8C y 93.3C: 50 minutos 
Petróleo crudo y líquidos con punto de inflamación menor a 37.8C: 
65 minutos.  
b. Sistemas de aplicación fijos: 
Líquidos con punto de inflamación entre 37.8C y 93.3C: 30 minutos 
Petróleo crudo y líquidos con punto de inflamación menor a 37.8C: 
55 minutos.  
 
NOTA: Estos últimos valores de tiempo de aplicación podrían varias 
si se toma como referencia la normativa internacional NFPA 11 y en 
caso de combustibles específicos. 
De acuerdo al diámetro del tanque o de los tanques a proteger, se 












a 37.8 C 
Hasta 24 metros 1 1 
De 24 a 36 metros 2 1 
De 36 a 42 metros 3 2 
De 42 a 48 metros 4 2 
De 48 a 54 metros 5 2 
De 54 a 60 metros 6 3 
Sobre los 60 
metros 
1 por cada 465m2 
adicionales 
1 por cada 697 m2 
adicionales 
Fuente: D.S. 052-93-EM 
Adicionalmente al sistema de inyección de espuma que se especifica en el 
D.S. 052-93-EM también se requiere la instalación de un sistema de 
enfriamiento para los casos en los que se tiene 2 o más tanques que están 
instalados cerca y que bajo el escenario de un incendio podrían verse 
afectados por el fuego que se produjese, causando que se incremente la 
temperatura fuera y dentro del segundo tanque que se encuentre dentro de 
la proyección de la radiación calorífica del evento.  
Para este sistema de enfriamiento debemos regirnos a los especificados en 
el artículo 92 del D.S. 043-2007-EM: 
Para Tanque de techo fijo o flotante: 
a. Con toroide en el anillo superior: 0.15gpm/pie2  
b. Con sistema externo:   0.20gpm/pie2  
 
NOTA: Considerar que en el artículo 97 del D.S. 047-2007-EM se indica 
que la capacidad mínima de flujo del sistema instalado debe ser de 
500gpm en caso sea para suministro de hidrantes y de 1000gpm si de 





3.1.7. Definición de parámetros para sistema a diseñar 
 
a. Producto: Diésel B5 
b. Diámetro de tanque: 8 metros 
c. Altura de tanque: 8 metros 
d. Capacidad: 100,000 galones 
e. Norma de fabricación: API650 12th Edition 
f. Material: ASTM A36, espesores variables. 
g. Tipo de techo: Fijo de forma cónica, auto soportado. 
h. Numero de tanques: 3 unidades 
i. Capacidad total de almacenamiento: 300,000 galones 
j. Otros: Cuenta con válvula de venteo de emergencia en el techo. 
 








Tanque de Diésel 
B5  
100,000 55 (*) 
Tanque #2 
Tanque de Diésel 
B5 
100,000 55 (*) 
Tanque #3 
Tanque de Diésel 
B5 (*) 
100,000 55 (*) 
Poza de derrames T-1, T-2 y T-3 110.00 






Tabla 3.- Requerimiento Mínimos de Boquillas de Inyección de Espuma 





Tanque de Diésel 
B5  
8 1 (*) 
Tanque #2 
Tanque de Diésel 
B5 
8 1 (*) 
Tanque #3 
Tanque de Diésel 
B5  
8 1 (*) 
(*): Valores considerados para el diseño. 
 
De acuerdo a la normativa vigente la instalación debería contar con 
una capacidad mínima de almacenamiento de agua para que el 
sistema contra incendio pueda funcionar sin interrupción durante 
50 minutos (Según NFPA 11) ó 30 minutos (Según D.S. 052-93-
EM). 
También, como se puede verificar en la Tabla 1, el caudal mínimo 
requerido de espuma a inyectar en cada uno de los tanques a 
proteger es equivalente a 55GPM. Asimismo, el fluido a inyectar es 
un concentrado de espuma AFF al 3%, lo que significaría un flujo 
mínimo de agua de 53.35GPM y de 1.65GPM del concentrado de 
espuma. 
Por lo que el cálculo del volumen de agua a almacenar debemos 
considerarlo de la siguiente manera: 
Para NFPA 11: 
𝑉𝑂𝐿𝐴𝑙𝑚 = 𝑄𝑒𝑠𝑝 ∗ 𝑇𝐴𝑝𝑙 
𝑉𝑂𝐿𝐴𝑙𝑚 = 53.35𝑔𝑝𝑚 ∗ 50 𝑚𝑖𝑛 
𝑉𝑂𝐿𝐴𝑙𝑚 = 2667.5 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 
Para D.S. 052-93-EM: 
𝑉𝑂𝐿𝐴𝑙𝑚 = 𝑄𝑒𝑠𝑝 ∗ 𝑇𝐴𝑝𝑙 
𝑉𝑂𝐿𝐴𝑙𝑚 = 53.35𝑔𝑝𝑚 ∗ 30 𝑚𝑖𝑛 
𝑉𝑂𝐿𝐴𝑙𝑚 = 1600.5 𝑔𝑎𝑙𝑜𝑛𝑒𝑠 
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No olvidemos que la normativa nacional también considera la aplicación 
de espuma contraincendios al dique de contención según la sección 5.9 
de la Norma NFPA 11. Para nuestro caso sería la aplicación de 110GPM 
(como indicamos en la Tabla 3.2) por un periodo de 10 minutos, 
equivalente a un volumen adicional de 1,100 galones de agua-espuma 
(1,067 galones de agua). 
Adicionalmente al volumen de agua necesario para abastecer al sistema 
de inyección de espuma a los tanques, también debe de considerarse el 
volumen de agua necesario para realizar el enfriamiento de las paredes 
expuestas al fuego de los tanques aledaños al tanque siniestrado. 
Para esto el cálculo debe realizarse de la siguiente manera: 
Área expuesta de tanque aledaño: 
𝐴𝑇𝑒𝑥 = 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 ∗ 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 
𝐴𝑇𝑒𝑥 = (8 ∗ 𝜋)𝑚 ∗ 8𝑚 
𝐴𝑇𝑒𝑥 = 201.1𝑚
2 = 2164.6 𝑝𝑖𝑒2 
De la configuración que se plantea para el proyecto y con el objetivo de 
ahorrar área total de la instalación se identifica que los 2 tanques 
aledaños se verían afectados por un posible incendio en el tanque 
central, por lo que este escenario sería el más crítico y el considerado 
para el diseño del proyecto. 
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el flujo de agua para 
enfriamiento seria calculado de la siguiente manera: 
𝑄𝐸𝑛𝑓 = 𝐴𝐸𝑛𝑓 ∗ 0.2𝑔𝑝𝑚 − 𝑝𝑖𝑒
2 
𝑄𝐸𝑛𝑓 = 2,164.6 ∗ 0.2𝑔𝑝𝑚 − 𝑝𝑖𝑒
2 = 432.92 𝐺𝑃𝑀 
NOTA: Tener en cuenta que el flujo mínimo requerido para hidrantes 
según el D.S. 047-2007-EM es de 500GPM, por lo que este será el valor 
tomado para los cálculos hidráulicos de las tuberías, mientras que para 
el cálculo de volumen de agua almacenada si se tomara en 







Como resumen de los volúmenes necesario a almacenar tenemos: 
 
Tabla 4.- Resumen Volumen de Agua Contra incendio Requerida 
SERVICIO CAUDAL TIEMPO VOLUMEN 
Espuma contraincendios 
al tanque 
55 GPM 50 minutos 2,667.5 galones 
Espuma contraincendios 
al dique 
110 GPM 10 minutos 1,067 galones 
Enfriamiento con sistema 
externo 
432.92 GPM 240 minutos 
103,902.8 
galones 















4. CAPITULO IV Diseño 
4.1. Etapa de Diseño 
4.1.1. Características técnicas de los depósitos de almacenamiento de 
combustible existentes 
Tabla 5.- Tanque 1: Características generales. 
Tag T-1 
Tipo 
Cilíndrico vertical soldado de techo 
cónico soportado 
Capacidad nominal 100,000 galones 
Diámetro 8 m. 
Altura 8 m. 
Presión de diseño Atmosférica 
Presión de prueba 
hidrostática 
De acuerdo a API 650. 
Planchas del casco ASTM A36 por espesor de 1/4" 
Planchas del techo y fondo ASTM A36 por espesor de1/4" 
Venteos de emergencia 01 en techo, 24” de diámetro 
Manholes 01 en techo, 01 en casco 
Protección contra incendios  01 cámara de espuma 
Accesos y plataformas 01 escalera espiral 
Cimentación 
Anillo de concreto con relleno de 
sandoil. 
Anclajes No 
Protección contra la 
corrosión 






Tabla 6.- Tanque 2: Características generales. 
Tag T-2 
Tipo 
Cilíndrico vertical soldado de techo 
cónico soportado 
Capacidad nominal 100,000 galones 
Diámetro 8 m. 
Altura 8 m. 
Presión de diseño Atmosférica 
Presión de prueba 
hidrostática 
De acuerdo a API 650. 
Planchas del casco ASTM A36 
Planchas del techo y fondo ASTM A36 
Venteos de emergencia 01 en techo, 24” de diámetro 
Manholes 01 en techo, 01 en casco 
Protección contra incendios  01 cámara de espuma 
Accesos y plataformas 01 escalera espiral 
Cimentación 
Anillo de concreto con relleno de 
sandoil. 
Anclajes No 
Protección contra la 
corrosión 






Tabla 7.- Tanque 3: Características generales. 
Tag T-3 
Tipo 
Cilíndrico vertical soldado de techo 
cónico soportado 
Capacidad nominal 100,000 galones 
Diámetro 8 m. 
Altura 8 m. 
Presión de diseño Atmosférica 
Presión de prueba 
hidrostática 
De acuerdo a API 650. 
Planchas del casco ASTM A36 
Planchas del techo y fondo ASTM A36 
Venteos de emergencia 01 en techo, 24” de diámetro 
Manholes 01 en techo, 01 en casco 
Protección contra incendios  01 cámara de espuma 
Accesos y plataformas 01 escalera espiral 
Cimentación 
Anillo de concreto con relleno de 
sandoil. 
Anclajes No 
Protección contra la 
corrosión 
Pintura fondo y casco exterior. 
Fuente: Propia. 
4.1.2. Características de hidrocarburo almacenado 
Se considera que los 03 tanques anteriormente mencionados son 
destinados únicamente al almacenamiento exclusivo del combustible 
líquido denominado Diésel B5 S50, el cual tiene las siguientes 





Tabla 8.- Propiedades del Diésel B5 S50 
Nombre: Diésel B5 S50 Usos: Combustible para motor 
Estado de Almacenamiento: Líquido Contenedor: Tanque atmosférico 
Solubilidad: No Polar / No miscible en agua 
Clasificación: Líquido combustible (Mezcla con 5% de biodiesel) 
Número UN: 1202 Numero CAS: Guía de Respuesta 
GRE N° 128 
Densidad de Vapor (Aire = 1): 3.4 Niveles de Riesgo (NFPA 704) 
Gravedad Específica (Agua = 1 ): 
0.84 – 0.87 
Salud 0 
Temperatura de Ebullición:  152 °C 
- 189 °C 
Inflamabilidad 2 
Punto de Inflamación: 52 °C Reactividad 0 





Temperatura de auto ignición: 257 
°C aprox. 
Ver notas importantes en: FDS 
Fuente: Propia. Datos tomados de MSDS Diésel B5 Petroperu. 
 
 
4.1.3. Evaluación de compatibilidad de agentes extintores 
De acuerdo a la información descrita en la sección introductoria de este 
documento, se conoce que en el mercado se tiene disponible los 
siguientes tipos de fluidos o agentes extintores que puedes ser utilizado 
en caso de incendio: 
 Agua 
 Espuma contraincendios. 
 Gases 
 Químicos 
En nuestro caso, que estamos haciendo el diseño para proteger una 
instalación que almacena combustible Diésel B5 S50, tenemos las 
siguientes alternativas posibles: 
 Espuma contraincendios de Alta expansión. 
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 Espuma contraincendios de Media expansión. 
 Espuma contraincendios de baja expansión. 
Finalmente, para el cálculo que estamos realizando estaremos 
considerando solo el producto espuma contra incendio de baja 
expansión al 3%, también denominado como AFFF (Aqueous Film 
Forming Foam) al 3%. Esto debido a que la espuma genera una película 
encima del combustible que separa los elementos básicos del fuego 
(Aire, Combustible, Calor) y al ser un producto espumógeno permite que 
esta película de espuma permanezca activa por el periodo de tiempo 
suficiente para evitar que el incendio vuelva a retomar fuerzas.  
4.1.4. Dimensionamiento de tuberías 
Para dimensionar o verificar el pre dimensionamiento ya realizar vamos 
a utilizar el método de velocidades erosivas, calculo que podemos 
encontrar como recomendación en la norma API RP 14E. 






𝑉𝑒 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑑𝑖𝑎𝑑 𝑒𝑟𝑜𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑓𝑡/𝑠) 
𝐶 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑚𝑝í𝑟𝑖𝑐𝑎 
𝑝𝑚 = 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 (𝐿𝑏𝑠/𝑓𝑡3) 
Esta norma al ser americana tiene todas las unidades en el sistema 
americano, por lo que tendremos que convertir nuestros datos. 
Cabe mencionar que en la norma se especifica lo siguiente sobre la 
constante empírica: 
 C = 100, para fluidos libre de sólidos y servicios continuos. 
 C = 125, para servicios intermitentes (considerado como factor 
conservador). 
 150 < C < 200, para fluidos libres de sólidos, servicio continuo y 
libres de corrosión prematura.  
Para nuestro calculo tomaremos un valor equivalente a 150 como 
medida de precaución, ya que al ser un sistema de protección no 
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quisiéramos que este falle en plena emergencia. De esta manera nuestra 












Considerando esta velocidad como máxima, debido a los efectos 
erosivos, calculamos los diámetros de tuberías que deberíamos emplear 
para cada uno de los caudales ya definidos: 
















4 ∗ 55 ∗ 0.000063
𝜋 ∗ 5.79
= 0.03𝑚 = 30𝑚𝑚 






4 ∗ 500 ∗ 0.000063
𝜋 ∗ 5.79
= 0.083𝑚 = 83.23𝑚𝑚 
Con esto hemos podido verificar que los diámetros de tubería pre 
dimensionados no están bajo riesgo de erosionarse por la excesiva 
velocidad del agua que fluiría dentro de ellos. Los diámetros para nuestro 
sistema son de 6” para las troncales, tal como sugiere la norma NFPA y 
de 2.5” para los ramales que alimentaran las cámaras de espuma, esto 
debido al diámetro que tienen estos accesorios en sus ingresos y evitar 




4.1.5. Cálculo estático de Soportes de tubería 
Para el cálculo inicial de los soportes de tuberías correspondientes a 
nuestro diseño vamos a tomar como referencia la siguiente gráfica: 
 
Imagen 3. Abaco de valores indicativos de distancias de apoyos 
 
De este ábaco que pertenece al libro del autor Wagner, Walter y titulado 
“Rohrleitungstechnik, Vogel-Buchverlag”, 10ª edición, 2008; y la norma 
DIN EN 13480-3: tuberías industriales de metal, 2002, podemos obtener 
un valor inicial para nuestras tuberías expuestas de 2.5 pulgadas. 
Los valores que rescatamos son: 
- Distancia entre soportes: 3.2 metros 
4.1.6. Cálculo perdidas en el Sistema de tuberías 
Para el cálculo del sistema de tuberías y bombeo tomaremos como 
referencia los valores indicados en las tablas 3.2 y 3.4, estos valores 
deben cumplirse en el punto de aplicación de la espuma y agua 
contraincendios por lo que los cálculos se harán en reversa para poder 
definir qué tipo y diámetros de tuberías requerimos para cumplir con los 
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valores requeridos sin tener que sobredimensionar el sistema de 
bombeo. Para el caso de las longitudes de tuberías, cantidad de 
accesorios y demás características del sistema deberemos revisar el 
ANEXO 6 – PLANO ARREGLO GENERAL.  
De acuerdo a los requerimientos mínimos de la normativa NFPA 13 – 
“Norma para la instalación de Sistemas de Tubería Vertical y 
Mangueras”, la troncal del sistema debe ser como mínimo de 6”. 
Según requerimiento de fabricante, para la cámara de espuma que ira 
instalada en cada tanque, se requiere una conexión de ingreso a de 2.5 
pulgadas, según catálogo de la marca ANSUL (ANEXO 9) para su 
producto AFC-90 que permitirá alcanzar el flujo de 55gpm, como se 
requiere según cálculo. 
Igualmente, para el caso del hidrante, según catálogo del proveedor 
MUELLER, sus equipos cuentan con conexión bridada de 6” (ANEXO 9). 
Para el control de cada una de las líneas de espuma que ingresara a 
cada uno de los tanques, se contara con válvulas del tipo compuerta, 
certificadas UL/FM como indica la normativa, las que permitirán dirigir el 
flujo de espuma únicamente al tanque que este siendo atacado por el 
incendio. En el caso del hidrante, de donde se tomará el agua para 
enfriamiento, viene incluido en su sistema una válvula de disco que 
permite controlar el flujo de agua. Adicionalmente cada tubería contará 
con los accesorios necesarios para cumplir el recorrido indicado en 
planos desde el manifold de distribución hasta el punto de aplicación. 




















555 3 6 0.5 0.5 Válvula Compuerta: 01 
Bomba 
Hidrante 
500 40 6 0.5 -0,5 
Codo 45°: 00 
Codo 90°: 02 
Tee: 01 
Válvula Compuerta: 01 
Bomba 
Manifold 
55 2 6 0.5 1 
Codo 45°: 00 
Codo 90°: 03 
Tee: 01 
Válvula Compuerta: 01 
Manifold 
T-1 
55 33.4 2.5 1 7.8 
Codo 45°: 08 
Codo 90°: 02 
Válvula Compuerta: 01 
Manifold 
T-2 
55 26 2.5 1 7.8 
Codo 45°: 07 
Codo 90°: 01 
Válvula Compuerta: 01 
Manifold 
T-3 
55 54.8 2.5 1 7.8 
Codo 45°: 09 
Codo 90° 02 
Válvula Compuerta: 01 
Fuente: Propia. 
De acuerdo a los planos de distribución de la instalación y la combinación 
de escenarios posibles de incendio, evaluaremos los siguientes dos 
casos críticos, debido a que son los que mayor demanda de flujo 
exigirían al sistema: 
- Abastecer agua-espuma al tanque T-3 y usar el hidrante para enfriar 
el tanque T-02. 
- Abastecer agua-espuma al tanque T-2 y usar el hidrante para enfriar 
a los tanques T-01 y T-03. 
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4.1.7. Calculo hidráulico 
Continuando con el diseño, procedemos a presentar la fórmula de 
Bernoulli generalizada, la cual según su descripción en la bibliografía 
revisada (Fuente: Libro “Mecánica de Fluidos y Maquinas Hidráulicas”. 
Autor: Claudio Mataix.) Indica que puede ser utilizada para cuando el 
fluido evaluado tiene una viscosidad que genera una energía de pérdidas 
por rozamiento con la superficie de transporte y entre las propias 
partículas del fluido, además que también considera que este flujo está 
pasando a través de una o varias máquinas que le suministran energía 
y también que posiblemente existan otras por las que fluye y le restan 
energía. 

















Donde tenemos que cada uno de los elementos de esta fórmula 







 : Alturas de Presión. 









 : Alturas de Velocidad. 
 ∑𝐻𝑟𝑎−𝑏 : Suma de todas las pérdidas hidráulicas entre 1 y 2. 
 ∑𝐻𝐵  : Suma de los incrementos de altura proporcionados por     
las Bombas instaladas entre 1 y 2 (incremento de 
energía). 
 ∑𝐻𝑡  : Suma de los incrementos de altura absorbida por los 
   motores (turbinas) instalados entre 1 y 2. 
 
Como podemos analizar, en esta fórmula tenemos un factor que 
representa el incremento de energía de las bombas o sistemas de 
impulsión del fluido que se está evaluando, por lo que procedemos a 
despejar la formula, de modo que con esta podamos calcular la altura 
que requeriría nuestra bomba para poder impulsar el fluido al flujo y 
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Continuando con el análisis de la formula, debemos recordar que la 
superficie del fluido a bombear está a presión atmosférica y puede 
considerarse como una superficie abierta y expuesta al medio ambiente. 
Por otro lado, si bien los puntos de inyección de agua y espuma 
contraincendios también descargan al medio ambiente, en estos casos 
cada uno de los accesorios contraincendios que se utiliza exigen una 
presión mínima de funcionamiento, la cual será tomada para el cálculo 
hidráulico. Del análisis identificamos que nuestro punto de inicio de 
bombeo será siempre el mismo, sin embargo, las descargas son 2 
puntos diferentes con características distintas, por lo que hacemos la 




𝑃2 = 45𝑝𝑠𝑖 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑝𝑢𝑚𝑎 












= 1.076 𝑚/𝑠 
Estando en este punto podemos comenzar con el cálculo de los factores 
finales que han quedado en nuestra formula. 
Iniciamos con los valores que tenemos como conocidos: 
𝑍1 = 0.5 metros  





𝑍2 = 7.8 metros 
(Considerando la altura a la que estará instalado el sistema de inyección de 
espuma al tanque de Diésel) 
Para el cálculo de perdidas debemos considerar el tipo de material de 
las tuberías (metálico), el número de accesorios que tiene cada línea (ver 
Tabla 4.5 – Características generales Sistema de Tuberías) y finalmente 
características especiales que puedan tener los equipos 
contraincendios. 
Las pérdidas del sistema estarán definidas por: 
- Perdidas primarias: Fricción en la tubería 
- Perdidas secundarias: Accesorios como codos, válvulas, cambios de 
diámetro, etc. 
Tabla 10.- Diámetro de líneas de impulsión. 
LINEA INICIO FIN LONGITUD DIAMETRO 
1 Bomba Manifold 2 6 pulg 
2 Manifold Tanque 54.8 2.5 pulg 
3 Bomba Hidrante 40 6 pulg 
Fuente: Propia 
Escenario 01: 
Los caudales definidos por la normativa serían los siguientes para este 
escenario: 
- Caudal hidrante real: 250gpm 
- Caudal T-3: 55gpm 
- Caudal total: 305gpm 
Iniciaremos los cálculos verificando el número de Reynolds, ya que 
tenemos el caudal de agua y diámetros de tuberías definido, esto nos 
permitirá definir el tipo de flujo que tendremos en las tuberías: 
𝑅𝑒 =
𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝐷
𝑢
 
Se requiere calcular la velocidad del fluido en la tubería para calcular el 
número de Reynolds, por lo que realizamos la siguiente ecuación: 
𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 











4 ∗ (305 ∗ 0.000063)

















𝑹𝒆 = 𝟏𝟒𝟎, 𝟕𝟔𝟐. 𝟕𝟓 (𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝑻𝒖𝒓𝒃𝒖𝒍𝒆𝒏𝒕𝒐) 
 





4 ∗ (250 ∗ 0.000063)

















𝑹𝒆 = 𝟏𝟏𝟓, 𝟏𝟔𝟕. 𝟔𝟗 (𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝑻𝒖𝒓𝒃𝒖𝒍𝒆𝒏𝒕𝒐) 





4 ∗ (55 ∗ 0.000063)

















𝑹𝒆 = 𝟓𝟗, 𝟗𝟖𝟕. 𝟕𝟏 (𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝑻𝒖𝒓𝒃𝒖𝒍𝒆𝒏𝒕𝒐) 
 
Calculo de Pérdidas Primarias: 
Para el cálculo de las perdidas primarias podemos usar las siguientes 
formas de cálculo: 
- Ecuacion de Hazen-Williams (sólo agua a 15.5C) 
- Ecuacion de Darcy-Weisbach (flujo laminar y turbuento) 




Como ya se ha calculado el número de Reynolds y hemos determinado 
que el flujo en nuestras tuberías es turbulento, descartamos el uso de la 
ecuación de Hagen-Poiseuille. 
Como el fluido que manejamos en el sistema contra incendio es agua y 
a temperatura ambiente, utilizaremos la fórmula de Hazen-William para 
calcular las perdidas por fricción del agua con las tuberías. 
Siempre teniendo en cuenta que los requisitos para uso de fórmula de 
Hazen-William: 
- Velocidad de flujo < 10ft/s ó 3.05m/s  
- Diámetros de tubería: 2” hasta 6 pies o 0.05m hasta 1.83m 
- Temperatura de fluido: 60F ó 15.5C 
 
Formula de Hazen-Williams para el cálculo de pérdidas por fricción: 
ℎ𝐿1 = 𝐿 ∗ [
𝑄





Siendo el significado de cada componente: 
ℎ𝐿1 : Pérdidas primarias por fricción. 
𝐿 : Longitud de la tubería. 
𝑄 : Caudal del fluido. 
𝑅 : Radio Hidráulico de la tubería. 
𝐴 : Área del conducto. 
𝐶ℎ : Coeficiente de Hazen-Williams 
 
Calculo de pérdidas Secundarias: 
Para el cálculo de las perdidas secundarias tenemos las siguientes 
alternativas: 
- Método de longitud de tubería equivalente (tuberías, válvulas, 
accesorios). 
- Método de la ecuación fundamental de las pérdidas secundarias. 
Para nuestro proyecto tenemos los siguientes accesorios y cantidades 
descritos en la siguiente tabla: 
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Tabla 11.- Resumen de Accesorios de tuberías del SCI. 
LINEA INICIO FIN ACCESORIOS CANTIDAD 


























Para nuestro cálculo utilizaremos el método de la ecuación fundamental 
para pérdidas secundarias, siendo la fórmula de aplicación: 




Siendo el significado de cada elemento: 
  ℎ𝐿2 : Pérdidas secundarias 
𝐾 : Coeficiente de pérdidas secundarias 
𝑣 : Velocidad del flujo. 
𝑔 : Gravedad. 
Nuestro diseño tiene como característica particular que considera un 
sistema de tuberías en paralelo con extremos diferentes, lo que suelen 
definir como tuberías ramificadas. Para las tuberías ramificadas tenemos 
las siguientes consideraciones: 
𝑄1 = 𝑄2 + 𝑄3 +⋯+ 𝑄𝑛 
Significando esta ecuación que el caudal matriz (1) es equivalente a la 
suma de caudales de las ramificaciones. En nuestro caso el caudal 
matriz está definido por el caudal de la bomba, mientras que los caudales 
secundarios serán los determinados al inicio del cálculo para el hidrante 
(250gpm) y para a cámara de espuma (55gpm). 
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Desarrollando la ecuación de continuidad, aplicable a sistemas de 
tuberías ramificada, igualamos los caudales y tendríamos: 
𝑄1 = 𝑄2 + 𝑄3 
𝑄1 = 𝑄2 ,  𝑄3 = 0 





























+ 𝐻𝑃3 + 𝐻𝑃1) 
Par el caso en que calculamos las perdidas y el requerimiento de altura 
de bomba para poder cumplir con el requerimiento de la línea de agua 


























𝐻𝑏 = 70.31 𝑚 + 1𝑚 − 0.5𝑚 + 0.04 + 𝐻𝑃2 
𝑯𝒃 = 𝟕𝟎. 𝟖𝟓𝒎+𝑯𝑷𝟐 
Par el caso en que calculamos las perdidas y el requerimiento de altura 
de bomba para poder cumplir con el requerimiento de la línea de agua 
que alimentará a la cámara de espuma del tanque desde el manifold, 


























𝐻𝑏 = 31.64 𝑚 + 7.8𝑚 − 0.5𝑚 + 0.055 + 𝐻𝑃3 
𝑯𝒃 = 𝟑𝟖. 𝟗𝟗𝒎+𝑯𝑷𝟑 
Con estos primeros cálculos podemos determinar que es más crítico el 
bombeo a través de la línea de 6” que alimentará el hidrante, esto debido 
al mayor caudal que conducirá esta tubería. 
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Ahora requerimos calcular las pérdidas en cada una de las 02 tuberías 
en las que se bifurca nuestra tubería matriz, para esto utilizaremos las 
ecuaciones de pérdidas primarias y secundarias mostradas en párrafos 
anteriores: 
a. Perdidas Primarias: 
Formula de Hazen-Williams para el cálculo de pérdidas por fricción: 
ℎ𝐿1 = 𝐿 ∗ [
𝑄




Esta ecuación primeramente la simplificaremos a los valores conocidos 
que tenemos hasta el momento: 












ℎ𝐿1 = 𝐿 ∗ [
4 ∗ 𝑄





ℎ𝐿1 = 𝐿 ∗ [
4 ∗ 𝑄





ℎ𝐿1 = 10.53 ∗ 𝐿 ∗ 𝑄
1.852 ∗ 𝐶ℎ
−1.852 ∗ 𝐷−4.87 
 
Una vez simplificada la ecuación a valores que tenemos por conocidos, 
procedemos a reemplazarlos y calcular el valor de las perdidas: 
 
a.1 Para la tubería de 6” y caudal del 305gpm: 
ℎ𝐿1 = 10.53 ∗ 𝐿 ∗ 𝑄
1.852 ∗ 𝐶ℎ
−1.852 ∗ 𝐷−4.87 
ℎ𝐿1 = 10.53 ∗ 2 ∗ 𝑄
1.852 ∗ 100−1.852 ∗ (6 ∗ 0.0254)−4.87 
ℎ𝐿1 = 21.06 ∗ 𝑄
1.852 ∗ 0.00019 ∗ 9527.71 
𝒉𝑳𝟏 = 𝟑𝟖. 𝟏𝟐 ∗ 𝑸
𝟏.𝟖𝟓𝟐 
ℎ𝐿1 = 38.12 ∗ (305 ∗ 0.000063)
1.852 






a.2 Para la tubería de 6” y caudal de 250gpm: 
ℎ𝐿1−3 = 10.53 ∗ 𝐿 ∗ 𝑄
1.852 ∗ 𝐶ℎ
−1.852 ∗ 𝐷−4.87 
ℎ𝐿1−3 = 10.53 ∗ 40 ∗ 𝑄
1.852 ∗ 100−1.852 ∗ (6 ∗ 0.0254)−4.87 
ℎ𝐿1−3 = 421.2 ∗ 𝑄
1.852 ∗ 0.00019 ∗ 9527.71 
𝒉𝑳𝟏−𝟑 = 𝟕𝟔𝟐. 𝟒𝟖 ∗ 𝑸
𝟏.𝟖𝟓𝟐 
ℎ𝐿1−3 = 762.48 ∗ (250 ∗ 0.000063)
1.852 
𝒉𝑳𝟏−𝟑 = 𝟎. 𝟑𝟓 𝒎 
 
a.3 Para la tubería de 2.5” y caudal de 55gpm: 
ℎ𝐿1−2 = 10.53 ∗ 𝐿 ∗ 𝑄
1.852 ∗ 𝐶ℎ
−1.852 ∗ 𝐷−4.87 
ℎ𝐿1−2 = 10.53 ∗ 54.8𝑚 ∗ 𝑄
1.852 ∗ 100−1.852 ∗ (2.5 ∗ 0.0254)−4.87 
ℎ𝐿1−2 = 577.05 ∗ 𝑄
1.852 ∗ 0.00019 ∗ 676849.26 
𝒉𝑳𝟏−𝟐 = 𝟕𝟒𝟐𝟎𝟗. 𝟒𝟐 ∗ 𝑸
𝟏.𝟖𝟓𝟐 
ℎ𝐿1−2 = 74209.42 ∗ (55 ∗ 0.000063)
1.852 
𝒉𝑳𝟏−𝟐 = 𝟐. 𝟎𝟔 𝒎 
 
b. Perdidas Secundarias: 
Ecuación fundamental para pérdidas secundarias: 




Iniciamos el cálculo cambiando factores de la ecuación para que esta 
pueda ser comparable a la ecuación de pérdidas primarias que 
básicamente solo varía según los diferentes caudales que tiene cada 
tubería. 
Realizamos el siguiente reemplazo de factores: 







Para el caso de nuestro diseño sabemos que usaremos tuberías 
circulares, por lo que podemos reemplazar el facto “A” por la fórmula de 







Como resultado tendríamos la siguiente ecuación para las perdidas 
secundarias: 








ℎ𝐿2 = 𝐾 ∗
8𝑄2
𝜋2 ∗ 𝑔 ∗ 𝐷4
 
 
b.1 Para la tubería de 6” y caudal de 305gpm: 
ℎ𝐿2−1 = 𝐾 ∗
8 ∗ 𝑄2
𝜋2 ∗ 9.81 ∗ (6 ∗ 0.0254)4
 




ℎ𝐿2−1 = 𝐾 ∗ 153.17 ∗ 𝑄
2 
ℎ𝐿2−1 = 𝐾 ∗ 153.17 ∗ (305 ∗ 0.000063)
2 
ℎ𝐿2−1 = 𝐾 ∗ 0.057𝑚 
En este tramo corto, tenemos los siguientes accesorios y sus 
coeficientes de resistencia “K”: 
Tabla 12.- Perdidas Secundarias Tramo 1 (Tubería de descarga de bomba). 
ACCESORIO CANTIDAD K K (total) 
Codo 45 0 16𝑓𝑡 0.24*0 = 0 
Codo 90 3 20𝑓𝑡 0.30*3 = 0.9 
Tee 1 60𝑓𝑡 0.90 
Válvula 
Compuerta 
1 8𝑓𝑡 0.12 
   1.92 
Fuente: Propia 
Continuando con el cálculo de pérdidas y reemplazando los valores que 
se han hallado tendríamos el siguiente resultado: 
ℎ𝐿2 = (0.9 + 0.9 + 0.12) ∗ 0.057𝑚 
𝒉𝑳𝟐−𝟏 = 𝟎. 𝟏𝟏𝒎 
 
b.2 Para la tubería de 6” y caudal de 250gpm: 
ℎ𝐿2−3 = 𝐾 ∗
8 ∗ 𝑄2








ℎ𝐿2−3 = 𝐾 ∗ 153.17 ∗ 𝑄
2 
ℎ𝐿2−3 = 𝐾 ∗ 153.17 ∗ (250 ∗ 0.000063)
2 
ℎ𝐿2−3 = 𝐾 ∗ 0.038𝑚 
En este tramo 2, tenemos los siguientes accesorios y sus coeficientes 
de resistencia “K”: 
 
Tabla 13.- Pérdidas Secundarias Tramo 2 (Tubería  hacia hidrante). 
ACCESORIO CANTIDAD K K (total) 
Codo 45 0 16𝑓𝑡 0.24*0 = 0 
Codo 90 2 20𝑓𝑡 0.3*2 = 0.60 
Tee 1 60𝑓𝑡 0.9 
Válvula 
Compuerta 
1 8𝑓𝑡 0.12 
   1.62 
Fuente: Propia 
Continuando con el cálculo de pérdidas y reemplazando los valores que 
se han hallado tendríamos el siguiente resultado: 
ℎ𝐿2−3 = (0.6 + 0.9 + 0.12) ∗ 0.038𝑚 
𝒉𝑳𝟐−𝟑 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟐𝒎 
b.3 Para la tubería de 2.5” y caudal de 55gpm: 
ℎ𝐿2−2 = 𝐾 ∗
8 ∗ 𝑄2
𝜋2 ∗ 9.81 ∗ (2.5 ∗ 0.0254)4
 




ℎ𝐿2−2 = 𝐾 ∗ 5000 ∗ 𝑄
2 
ℎ𝐿2−2 = 𝐾 ∗ 5000 ∗ (55 ∗ 0.000063)
2 
ℎ𝐿2−2 = 𝐾 ∗ 0.06𝑚 
En este tramo 3, tenemos los siguientes accesorios y sus coeficientes 





Tabla 14.- Pérdidas Secundarias Tramo 3 (Tubería hacia tanque diésel) 
ACCESORIO CANTIDAD K K (total) 
Codo 45 9 16𝑓𝑡 0.24*9 = 2.16 
Codo 90 2 20𝑓𝑡 0.3*2 = 0.6 
Tee 0 60𝑓𝑡 0.9*0 = 0 
Válvula 
Compuerta 
1 8𝑓𝑡 0.12 
   2.88 
Fuente: Propia 
Continuando con el cálculo de pérdidas y reemplazando los valores que 
se han hallado tendríamos el siguiente resultado: 
ℎ𝐿2−2 = (2.16 + 0.6 + 0.12) ∗ 0.06𝑚 
𝒉𝑳𝟐−𝟐 = 𝟎. 𝟏𝟕𝒎 
Resumen de pérdidas escenario 1: 
Tabla 15.- Resumen Pérdidas Escenario 1. 






0.025 0.11 0.135 
MANIFOLD-
HIDRANTE 
0.35 0.062 0.412 
MANIFOLD-
TANQUE 3 




Los caudales definidos por la normativa serían los siguientes para este escenario: 
- Caudal Hidrante: 500gpm 
- Caudal T-2: 55gpm 
- Caudal total: 555gpm 
 
Para este segundo escenario, como los valores de caudal no son los 
mismos que para el escenario 01, volveremos a verificar el número de 
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Reynolds. Los diámetros de tuberías si se mantienen iguales. Con este 
cálculo definiremos el tipo de flujo que tendremos en las tuberías: 
𝑅𝑒 =
𝜌 ∗ 𝑉 ∗ 𝐷
𝑢
 
Se requiere calcular la velocidad del fluido en la tubería para calcular el 
número de Reynolds, por lo que realizamos la siguiente ecuación: 
𝑄 = 𝑉 ∗ 𝐴 









4 ∗ (555 ∗ 0.000063)

















𝑹𝒆 = 𝟐𝟓𝟔, 𝟐𝟐𝟒. 𝟕𝟔 (𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝑻𝒖𝒓𝒃𝒖𝒍𝒆𝒏𝒕𝒐) 
 





4 ∗ (500 ∗ 0.000063)

















𝑹𝒆 = 𝟐𝟑𝟎, 𝟕𝟑𝟓. 𝟕𝟑 (𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝑻𝒖𝒓𝒃𝒖𝒍𝒆𝒏𝒕𝒐) 
Para el caso de la aplicación de agua-espuma para el T-2 el escenario 
es similar al calculado anteriormente para el T-3 en el escenario 01, por 




= 1.076 𝑚/𝑠 
𝑹𝒆 = 𝟓𝟗, 𝟗𝟖𝟕. 𝟕𝟏 (𝑭𝒍𝒖𝒋𝒐 𝑻𝒖𝒓𝒃𝒖𝒍𝒆𝒏𝒕𝒐) 




- Velocidad de flujo < 10ft/s ó 3.05m/s  
- Diámetros de tubería: 2” hasta 6 pies o 0.05m hasta 1.83m 
- Temperatura de fluido: 60F ó 15.5C 
 
Por otro lado, continuamos con el desarrollo de la ecuación de 
continuidad, la cual es aplicable a sistemas de tuberías ramificada. 
Entonces igualando los caudales y tendríamos: 
𝑄1 = 𝑄2 + 𝑄3 
𝑄1 = 𝑄2 ,  𝑄3 = 0 





























+ 𝐻𝑃3 + 𝐻𝑃1) 
Par el caso en que calculamos las perdidas y el requerimiento de altura 
de bomba para poder cumplir con el requerimiento de la línea de agua 


























𝐻𝑏 = 70.31 𝑚 + 1𝑚 − 0.5𝑚 + 0.152 + 𝐻𝑃2 
𝑯𝒃 = 𝟕𝟎. 𝟗𝟔𝒎+𝑯𝑷𝟐 
Par el caso en que calculamos las perdidas y el requerimiento de altura 
de bomba para poder cumplir con el requerimiento de la línea de agua 
que alimentará a la cámara de espuma del tanque desde el manifold, 




























𝐻𝑏 = 31.64 𝑚 + 7.8𝑚 − 0.5𝑚 + 0.055 + 𝐻𝑃3 
𝑯𝒃 = 𝟑𝟖. 𝟗𝟗𝒎+𝑯𝑷𝟑 
Con estos primeros cálculos podemos determinar que es más crítico el 
bombeo a través de la línea de 6” que alimentará el hidrante, esto debido 
al mayor caudal que conducirá esta tubería. 
Ahora requerimos calcular las pérdidas en cada una de las 02 tuberías 
en las que se bifurca nuestra tubería matriz, para esto utilizaremos las 
ecuaciones de pérdidas primarias y secundarias mostradas en párrafos 
anteriores: 
 
a. Perdidas Primarias: 
Como en este escenario también se siguen manteniendo las condiciones 
básicas para el uso de la ecuación de Hazen-Williams, continuaremos 
haciendo uso de estas fórmulas para nuestro calculo. 
Para el cálculo de las pérdidas primarias esta vez tomaremos 
directamente la formula simplificada: 
ℎ𝐿1 = 10.53 ∗ 𝐿 ∗ 𝑄
1.852 ∗ 𝐶ℎ
−1.852 ∗ 𝐷−4.87 
a.1 Tubería de 6” y caudal de 555gpm: 
ℎ𝐿1 = 10.53 ∗ 𝐿 ∗ 𝑄
1.852 ∗ 𝐶ℎ
−1.852 ∗ 𝐷−4.87 
ℎ𝐿1 = 10.53 ∗ 2 ∗ 𝑄
1.852 ∗ 100−1.852 ∗ (6 ∗ 0.0254)−4.87 
ℎ𝐿1 = 21.06 ∗ 𝑄
1.852 ∗ 0.00019 ∗ 9527.71 
𝒉𝑳𝟏 = 𝟑𝟖. 𝟏𝟐 ∗ 𝑸
𝟏.𝟖𝟓𝟐 
ℎ𝐿1 = 38.12 ∗ (555 ∗ 0.000063)
1.852 
𝒉𝑳𝟏−𝟏 = 𝟎. 𝟎𝟕𝟕 𝒎 
a.2 Tubería de 6” y caudal de 500gpm: 
ℎ𝐿1−3 = 10.53 ∗ 𝐿 ∗ 𝑄
1.852 ∗ 𝐶ℎ
−1.852 ∗ 𝐷−4.87 
ℎ𝐿1−3 = 10.53 ∗ 40 ∗ 𝑄
1.852 ∗ 100−1.852 ∗ (6 ∗ 0.0254)−4.87 
ℎ𝐿1−3 = 421.2 ∗ 𝑄
1.852 ∗ 0.00019 ∗ 9527.71 
𝒉𝑳𝟏−𝟑 = 𝟕𝟔𝟐. 𝟒𝟖 ∗ 𝑸
𝟏.𝟖𝟓𝟐 
ℎ𝐿1−3 = 762.48 ∗ (500 ∗ 0.000063)
1.852 
𝒉𝑳𝟏−𝟑 = 𝟏. 𝟐𝟔 𝒎 
a.3 Tubería de 2.5” y caudal de 55gpm: 
ℎ𝐿1−2 = 10.53 ∗ 𝐿 ∗ 𝑄
1.852 ∗ 𝐶ℎ
−1.852 ∗ 𝐷−4.87 
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ℎ𝐿1−2 = 10.53 ∗ 26𝑚 ∗ 𝑄
1.852 ∗ 100−1.852 ∗ (2.5 ∗ 0.0254)−4.87 
ℎ𝐿1−2 = 273.78 ∗ 𝑄
1.852 ∗ 0.00019 ∗ 676849.26 
𝒉𝑳𝟏−𝟐 = 𝟑𝟓𝟐𝟎𝟖. 𝟒𝟖 ∗ 𝑸
𝟏.𝟖𝟓𝟐 
ℎ𝐿1−2 = 35208.48 ∗ (55 ∗ 0.000063)
1.852 
𝒉𝑳𝟏−𝟐 = 𝟎. 𝟗𝟕𝟕 𝒎 
b. Perdidas Secundarias: 
Para el cálculo de las pérdidas en este segundo escenario utilizaremos 
también la formula ya simplificada para pérdidas secundarias: 
ℎ𝐿2 = 𝐾 ∗
8𝑄2
𝜋2 ∗ 𝑔 ∗ 𝐷4
 
b.1 Para la tubería de 6” y caudal de 555gpm: 
ℎ𝐿2−1 = 𝐾 ∗ 153.17 ∗ 𝑄
2 
ℎ𝐿2−1 = 𝐾 ∗ 153.17 ∗ (555 ∗ 0.000063)
2 
ℎ𝐿2−1 = 𝐾 ∗ 0.187𝑚 
ℎ𝐿2 = (0.9 + 0.9 + 0.12) ∗ 0.187𝑚 
𝒉𝑳𝟐−𝟏 = 𝟎. 𝟑𝟔𝒎 
 
b.2 Para la tubería de 6” y caudal de 500gpm: 
ℎ𝐿2−3 = 𝐾 ∗ 153.17 ∗ 𝑄
2 
ℎ𝐿2−3 = 𝐾 ∗ 153.17 ∗ (500 ∗ 0.000063)
2 
ℎ𝐿2−3 = 𝐾 ∗ 0.152𝑚 
ℎ𝐿2−3 = (0.6 + 0.9 + 0.12) ∗ 0.152𝑚 
𝒉𝑳𝟐−𝟑 = 𝟎. 𝟐𝟒𝟔𝒎 
 
b.3 Para la tubería de 2.5” y caudal de 55gpm: 
ℎ𝐿2−2 = 𝐾 ∗ 5000 ∗ 𝑄
2 
ℎ𝐿2−2 = 𝐾 ∗ 5000 ∗ (55 ∗ 0.000063)
2 
ℎ𝐿2−2 = 𝐾 ∗ 0.06𝑚 
 
En este tramo 4, tenemos los siguientes accesorios y sus coeficientes 




Tabla 16.- Perdidas Secundarias Tramo 4 (Tubería hacia tanque diésel) 
ACCESORIO CANTIDAD K K (total) 
Codo 45 7 16𝑓𝑡 0.24*7 = 1.68 
Codo 90 1 20𝑓𝑡 0.3*1 = 0.3 
Tee 0 60𝑓𝑡 0.9*0 = 0 
Válvula 
Compuerta 
1 8𝑓𝑡 0.12 
   2.1 
Fuente: Propia 
ℎ𝐿2−2 = (1.68 + 0.3 + 0.12) ∗ 0.06𝑚 
𝒉𝑳𝟐−𝟐 = 𝟎. 𝟏𝟐𝟔𝒎 
Resumen de pérdidas escenario 2: 








0.077 0.36 0.437 
MANIFOLD-
HIDRANTE 
1.26 0.246 1.506 
MANIFOLD-
TANQUE 3 
0.977 0.126 1.103 
Fuente: Propia. 
4.1.8. Cálculo de bomba 
De los cálculos hidráulicos anteriores para cada uno de los 2 escenarios 
más críticos de este diseño tenemos como ecuación resultante: 
𝐻𝑏 = 70.96𝑚 + 𝐻𝑃2 
𝐻𝑃2 = 0.437𝑚 + 1.506𝑚 = 1.943𝑚 
𝑯𝒃 = 𝟕𝟐. 𝟗𝟎𝟑𝒎 = 𝟏𝟎𝟎. 𝟖 𝒑𝒔𝒊 
 
Con este cálculo podemos decir que requerimos una bomba que nos 
proporcione una cabeza de 73m de columna de agua, sin embargo, 
debemos de comparar este valor con el requerido por la línea que llevara 
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espuma a los tanques, la cual está representada por la siguiente 
ecuación: 
𝐻𝑏 = 38.99𝑚 + 𝐻𝑃3 
𝐻𝑃3 = 2.23𝑚 
𝑯𝒃 = 𝟒𝟏. 𝟐𝟐𝒎 
 
Recordemos que para el caso de la línea de espuma que va hacia los 
tanques, esta debe de pasar a través de un equipo llamado 
proporcionador de espuma, el cual funciona bajo el efecto Venturi, el cual 
cambiando los diámetros de tubería por donde fluye el agua genera una 
variación en la velocidad del fluido, en nuestro caso se produce una 
reducción de diámetros, lo que incrementa la velocidad del agua 
generando así una presión de vacío en la toma que se conecta al tanque 
del espumógeno, succionando y proporcionando este químico en una 
medida casi exacta, el diseño de este pequeño equipo es propio de cada 
marca proveedora, sin embargo las pérdidas que estas generan están 
casi siempre alrededor del 35%-40% por lo que tomaremos este valor 
para nuestro cálculo.  
De este modo nuestra altura de bomba real para nuestra línea de 




= 𝟔𝟖. 𝟕𝒎 
 
Como hemos verificado este valor es ligeramente inferior al requerido 
por la línea de suministro de agua al hidrante. 
Habiendo hecho esta verificación podemos seguir considerando para 
nuestro calculo un requerimiento de 73m de columna de agua como 
altura dinámica total que debe darnos la bomba. 
Otro valor adicional que debemos sumar a esta altura son las pérdidas 
desde la salida de la bomba has el manifold de repartición, que es el 






Las pérdidas en este tramo corto de tubería son de: 
 
𝐻𝑃1 = 0.077𝑚 + 0.36𝑚 = 0.437𝑚 
 
Esto para el caso más crítico, es decir escenario dos. 
Adicionando este valor podríamos definir realmente la altura dinámica 
que requerimos de la bomba: 
𝑯𝒃 = 𝟕𝟐. 𝟗𝟎𝟑𝒎+ 𝟎. 𝟒𝟑𝟕𝒎 = 𝟕𝟑. 𝟑𝟒𝒎 
 
A continuación, un resumen de los datos más críticos que se están 
considerando para el cálculo de la bomba requerida para el sistema: 
Tabla 18.- Datos críticos para cálculo de bomba CI. 
Caudal (GPM) ADT (m) 
555 74 
Fuente: Propia 
Para el cálculo de la potencia mecánica que requiere nuestra posible 





De esta fórmula cada uno de sus componentes tiene el siguiente 
significado: 
𝐻𝑃 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 
𝑄 = 𝐶𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 (𝐿𝑃𝑀) 
𝐻 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (𝑚) 
𝑛 = 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 
Así reemplazando los datos conocidos tendríamos el siguiente valor: 
𝐻𝑃 =
(555 ∗ 0.063) ∗ 74
75 ∗ (0.6)
 




4.1.9. Calculo de tanque de agua contra incendio 
 
 
De los datos calculados inicialmente en la tabla 3.4 “Resumen 
volumen agua contraincendios” tenemos como requerimiento 
almacenar como mínimo 107,635.3 galones de agua, sin 
embargo, para el cálculo consideraremos una cantidad 
ligeramente superior, equivalente a 110,000 galones de agua. 
Una de las recomendaciones, al momento de pre dimensionar 
un tanque es considerar una altura igual o menor al diámetro 
del tanque, para nuestro diseño consideraremos una dimensión 
ligeramente superior para el diámetro del tanque, previendo la 
estabilidad del mismo, teniendo en cuenta esto, nuestro calculo 
seria el siguiente:  
𝑉𝑂𝐿𝑇𝑘 = 𝐴 ∗ 𝐻 
Donde: 
𝐴 = Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝑚) 
𝐻 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝑚) 





Para el caso de la altura consideraremos inicialmente la 
siguiente igualdad: 
𝑑 = 𝐻 + 0.5𝑚 
 
Despegando la igualdad de altura y diámetro: 
𝐴 =
𝜋 ∗ (𝐻 + 0.5𝑚)2
4
 
Reemplazando en la ecuación de Volumen: 




Nuestro volumen es de 110,000 galones equivalente a 415.8 




𝜋 ∗ 𝑑2 ∗ (𝑑 − 0.5𝑚)
4
 
529.413 𝑚3 = 𝑑2 ∗ (𝑑 − 0.5𝑚) 
𝑑 = 8.26 𝑚   y   𝐻 = 7.76 𝑚 
Con esto podemos decir que inicialmente consideraremos 
tener un tanque de 8.3 metros de diámetro por 7.8 metros de 
diámetro. 
 
Imagen 4.- Volúmenes y niveles en tanques de almacenamiento (5) 
 
Apoyándonos en la normativa API 650 12da edición, tenemos 
la siguiente anterior, que nos ayudará a corregir el volumen real 
del tanque a diseñar. 
Identificamos que el tanque a diseñar tendrá un volumen sin 
uso (usualmente denominado “muerto”) por debajo de un nivel 
determinado, que en nuestro caso será la parte superior de la 
boquilla de succión de la bomba contra incendio (0.6m), esto 
considerando que debemos evitar que la bomba succione aire 
y pueda provocar efectos, como la cavitación, generando 
pérdidas de eficiencia en el sistema. Igualmente, en la parte 
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superior se tendría un volumen sin uso, el cual es un volumen 
seguro que nos protegerá contra posibles reboses al momento 
de llenar el tanque, esta dimensión será considerada como la 
misma medida del diámetro de la tubería de rebose (8” ó 203 
mm). 
Con estos dos criterios adicionales podríamos afirmar que en 
nuestras dimensiones calculadas el tanque tendría una altura 
final de 8.8m y un diámetro de 8.1 metros. 
Como resumen de nuestros cálculos iniciales tenemos la 
siguiente tabla: 
Tabla 19.- Dimensiones de Tanque de Agua Contra Incendio. 
Diámetro 8.3 m 
Altura Total 9.00 m 
Altura Útil 7.8 m 
Volumen Total Geométricamente 
486.95 m3 
















𝐻𝑡𝑘 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝑚) 
ℎ𝑝𝑙 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑚𝑒𝑡á𝑙𝑖𝑐𝑎 (𝑚) 
En el mercado actual las planchas metálicas más comerciales 
son de 1.2 metros, 1.5 metros y 1.8 metros de ancho por 6 
metros de largo. Para nuestro diseño consideraremos una 







#𝐴𝑛𝑖𝑙𝑙𝑜𝑠 = 6 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 
Finalmente, nuestro tanque tendrá 6 anillos de 1.5 metros.  
 
 
Para el cálculo del casco del tanque, nos referiremos al capítulo 
5.6 “Diseño de Casco2 de la norma API 650. 
Para el cálculo de espesor de plancha en nuestro tanque 
haremos uso del método 1-pie, el cual aplica para tanque con 
diámetros menores a 61 metros. El método indicado utiliza la 
ecuación 5-15 de norma API 650: 
𝑡𝑑 =




𝑡𝑑 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 (𝑚𝑚) 
𝐷 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝑚) 
𝐻 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑚) 
𝐺 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜  
𝑆𝑑 = 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (𝑀𝑃𝑎) 
𝐶𝐴 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜 (𝑚𝑚) 
𝑡𝑑 =
4.9 × 8.3𝑚 × (8.6𝑚 − 0.3) × 1
160𝑀𝑝𝑎
+ 1.6𝑚𝑚 
𝑡𝑑 = 3.71 𝑚𝑚 
Debemos notar que este cálculo solo representa el espesor 
mínimo requerido en el anillo inicial (más bajo), pudiendo variar 
conforme se hacen los cálculos para los anillos superiores. 
Continuamos con el cálculo de los siguientes 5 anillos y 
tenemos lo siguiente: 
Anillo 2: 
𝑡𝑑 =
4.9 × 8.3𝑚 × (7.1𝑚 − 0.3) × 1
160𝑀𝑝𝑎
+ 1.6𝑚𝑚 






4.9 × 8.3𝑚 × (5.6𝑚 − 0.3) × 1
160𝑀𝑝𝑎
+ 1.6𝑚𝑚 
𝑡𝑑 = 2.95 𝑚𝑚 
Anillo 4: 
𝑡𝑑 =
4.9 × 8.3𝑚 × (4.1𝑚 − 0.3) × 1
160𝑀𝑝𝑎
+ 1.6𝑚𝑚 
𝑡𝑑 = 2.57 𝑚𝑚 
Anillo 5: 
𝑡𝑑 =
4.9 × 8.3𝑚 × (2.6𝑚 − 0.3) × 1
160𝑀𝑝𝑎
+ 1.6𝑚𝑚 
𝑡𝑑 = 2.18 𝑚𝑚 
Anillo 6: 
𝑡𝑑 =
4.9 × 8.3𝑚 × (1.1𝑚 − 0.3) × 1
160𝑀𝑝𝑎
+ 1.6𝑚𝑚 
𝑡𝑑 = 1.80 𝑚𝑚 
Una vez calculado el espesor de todos los anillos del tanque, 
debemos proceder a comparar con los espesores mínimos 
indicados por la norma en la tabla del punto 5.6.1.1: 
 





Tabla 20.- Espesores Calculados vs Espesores Requeridos por API 650 







1 3.71 6 6 
2 3.33 5 5 
3 2.95 5 5 
4 2.57 5 5 
5 2.18 5 5 
6 1.80 5 5 
Fuente: Propia 
Para el primer anillo del tanque seleccionamos una plancha de 
6mm debido al punto 4 de las notas que van adjuntas al cuadro 
de espesores mínimos indicado por la norma API 650. 
Comercialmente se tienen planchas de 6mm y 5mm, en caso 
se cuente con planchas en espesores en pulgadas deberemos 
usar de 5/16” y 1/4". 
 
 
La normativa API 650 en el punto 5.4 “Planchas de Fondo” indica 
que las planchas a instalar en el fondo de los tanques no deben 
tener espesores menores 6mm excluyendo cualquier tolerancia 
adicional por corrosión. Esta consideración es debido a que la 
plancha de fondo no cumple mayor función estructural en el tanque, 
solamente es para darle estanqueidad.  
Para nuestro diseño tendremos la siguiente consideración: 









6 1.6 7.6 8 
Fuente: Propia 
Sin embargo, existe el detalle de diseño de la plancha anular del 
fondo del tanque, la cual, si cumple una función estructural, ya que 
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debe resistir el peso del casco del tanque y la presión hidrostática 
que el fluido puede generar en la unión soldada del casco y fondo 
del tanque. 
Para el diseño de esta plancha anular nos referimos al punto 5.5 
“Planchas Anulares de Fondo”, en este punto el cálculo inicia 
verificando la anchura que debe tener esta plancha, como mínimo 
la norma exige 600mm, sin embargo, podría ser mayor, para esto 






𝑊 = 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 (𝑚𝑚) 
𝑡𝑏 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑙𝑎𝑟 (𝑚𝑚) 
𝐻 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 (𝑚) 
𝐺 = 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜  
 





𝑊 = 583 𝑚𝑚 < 600𝑚𝑚 (𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑃𝐼 650) 
 
Como hemos verificado, para nuestro tanque no es necesario 
incrementar la dimensión de esta plancha, mantendremos un 
ancho de 600mm. 
Ahora se procede a calcular el espesor de la plancha anular, para 




Imagen 6.- Espesores de plancha anular de fondo API 650 
 
Las notas de la tabla nos indican que debemos calcular el esfuerzo 
por prueba hidrostática y el esfuerzo generado por el producto que 
contenga el tanque usando las siguientes formulas: 






𝑆𝑝 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 (𝑀𝑃𝑎) 
𝑡𝑑 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 (𝑚𝑚) 
𝑡 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 (𝑚𝑚) 
𝐶𝐴 = 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 (𝑚𝑚) 
𝑆𝑑 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (𝑀𝑃𝑎) 





𝑆𝑝 = 160𝑀𝑃𝑎 






𝑆ℎ = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑀𝑃𝑎) 
𝑡𝑡 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑚𝑚) 
𝑡 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑠𝑖𝑛 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑢𝑖𝑟 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 (𝑚𝑚) 
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𝑆𝑡 = 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 ℎ𝑖𝑠𝑑𝑟𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑀𝑃𝑎) 





𝑆ℎ = 76.56𝑀𝑃𝑎 
En este caso, después de haber realizado ambos cálculos 
tomaremos el valor de Sp para ingresar a la tabla 5-1a de donde 
obtenemos que el valor mínimo para la plancha anular de nuestro 
tanque sería de 6mm. 
Después de este cálculo podemos concluir que nuestro tanque no 
requeriría placa anular por sus dimensiones y esfuerzos, por lo que 
todo el fondo de nuestro tanque será de 8mm. 
 
 
Como nuestro tanque tiene en su diseño considerado planchas de 
espesores bajos, debemos de verificar si requiere de anillos 
rigidizadores. Estos anillos por lo general van en la parte superior 
del casco y dependiendo de la altura del tanque podría también 
requerir anillos rigidizadores intermedios. 
El mayor esfuerzo que recibirá el tanque durante su operación será 
la ejercida por la fuerza del viento. 
La fórmula para el cálculo de la sección mínima que debe tener el 











𝑍 = 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑖𝑑𝑜 (𝑐𝑚3) 
𝐷 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝑚) 
𝐻2 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝑚) 




Del atlas eólico del Perú, obtenemos la velocidad promedio que 
suele tener cada departamento, para el caso de Arequipa, cercano 
a la ciudad, las zonas más críticas tienen una velocidad de 5 m/s 
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de viento (18 km/h), sin embargo, la norma API 650 en el punto 5.2 
“Consideraciones de Diseño” en el literal “k” indica que para este 
cálculo la velocidad del viento a considerar debe ser de 190 km/h 
en ráfagas de 3 segundos, esto para estar en concordancia 
también con la normativa ASCE 7. 










𝑍 = 36.47 𝑐𝑚3 
Con este valor procedemos a buscar un ángulo de refuerzo en la 
tabla 5-20a de la normativa API 650. En esta tabla encontramos 
que podemos utilizar un ángulo de 75x75x6 (todas las dimensiones 
en mm) y que el detalle de instalación seria según la figura 5-24c 
de la norma.   
 
Imagen 7.- Detalle de regidizador (API 650, imagen 5-24b) 
 
Ahora realizaremos la verificación y cálculo de anillos rigidizadores 
intermedios, para esto usaremos la siguiente formula: 












𝐻1 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑟𝑖𝑔𝑖𝑑𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑦 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 (𝑚) 
𝑡 = 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 (𝑚𝑚) 
𝐷 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝑚) 
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𝑉 = 𝑉𝑒𝑙𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 (𝑟𝑎𝑓𝑎𝑔𝑎 𝑑𝑒 3 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠) (𝑘𝑚/ℎ) 
Reemplazando los valores en la fórmula: 











𝐻1 = 22.13𝑚 
Como esta altura es mayor a la altura del tanque, se interpreta que 
el tanque no requiere rigidizadores intermedios. 
 
 
Los tanques diseñados bajo normativa API 650 pueden ser abiertos 
o con techo. Dentro de los techos que pueden tener los tanques 
tenemos: 
Techo cónico soportado: Son los techos que cuentan con una 
estructura sobra la cual apoyan, por lo general se usan en tanques 
de grandes diámetros y tienen la característica de ser bastante 
planos. 
Techo cónico autosoportado: Son techos que no cuentan con 
estructuras de apoyo, estos techos por lo general tienen pendientes 
entre 9° y 37°. Debido al ángulo que requieren formar para 
autosoportarse es que no se utilizan en tanques de diámetros muy 
grandes. 
Techo tipo domo autosoportado: Son techo que no cuentan con 
estructuras de apoyo, que tienen forma esférica, son usados por lo 
general en tanques de grandes diámetros o tanques con presiones 
relativamente bajas. 
Techo tipo sombrilla autosoportado: Son techo que no cuentan con 
estructuras de apoyo, que tienen forma esférica seccionada, son 
usados por lo general en tanques de grandes diámetros o tanques 
con presiones relativamente bajas. 
Para el cálculo del espesor nominal de plancha para el techo del 



















𝐷 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝑚) 
𝑇 = 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑏𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝑃𝑎) 
𝑈 = 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒 𝑛𝑜 𝑏𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑒𝑎𝑑𝑎 (𝑘𝑃𝑎) 
∅ = 𝐴𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑖𝑐𝑜 (𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠) 
𝐶𝐴 = 𝑇𝑜𝑙𝑒𝑟𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑜𝑠𝑖ó𝑛 (𝑚𝑚) 
Para nuestro caso en particular, por estar ubicados en Arequipa, no 
contamos con temporadas en las cuales cae nieve, por lo que las 











Se va a considerar que la elevación del techo de nuestro tanque es 
de 1 metro, siendo 8.3 metros el diámetro del tanque, tenemos un 
ángulo de: 
∅ = 13.55° 




4.8 ∗ sin (13.55°)
+ 1.6𝑚𝑚 
𝑒𝑡 = 7.37𝑚𝑚 + 1.6𝑚𝑚 = 9𝑚𝑚 
 
Realizando el reemplazo con la segunda ecuación: 
𝑒𝑡 =
8.3 𝑚






5.5 ∗ sin (13.55)
 
𝑒𝑡 = 6.44 𝑚𝑚 
Finalmente definimos que el espesor mínimo requerido oes de 7.37 
mm, aumentando la tolerancia por corrosión y verificando con 
espesores comerciales, utilizaríamos una plancha de 9mm para el 
techo del tanque. 
 
 
Según la norma API 650 la estabilidad del tanque debe ser 
calculada utilizando la presión generada por el viento. 
 
Adicionalmente para los tanques sin anclajes a la cimentación 
deben cumplir con los siguientes criterios: 










𝐹𝑃 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 (𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛 𝑎𝑛𝑒𝑥𝑜 𝑅 𝐴𝑃𝐼 650) 
𝑀𝑃𝑖 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑎 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 
𝑀𝑊 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑦 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 
𝑀𝐷𝐿 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑦 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑎 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 
𝑀𝐹 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑎 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 
𝑀𝐷𝐿𝑅 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑦 𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 
 
Iniciando el cálculo de la condición de volteo, debemos primero 
resolver todos los factores de las ecuaciones a cumplir. 
a. Calculando el momento de volteo por viento: 
Sabemos que los momentos se generan por una fuerza 
ejercida a cierta distancia de un punto de giro o volteo. Para 
nuestro tranque representa la fuerza que el viento ejerce sobre 
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la proyección lateral del tanque y multiplicada por la mitad de la 
altura del tanque: 





𝐹𝑉 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑘𝑔.𝑚) 
𝐻𝑇𝐾 = 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝑚) 
La fuerza del viento está representada por la presión que este 
ejerce sobre el área correspondiente a la proyección del 
tanque: 
𝑃𝑤 = 𝑃𝑉 + 𝑃𝐻 
Donde: 
𝑃𝑉 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 (𝑘𝑃𝑎) 
𝑃𝐻 = 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 (𝑘𝑃𝑎) 
En la normativa API 650, punto 5.2.1 literal “k” se especifica 
cómo realizar el cálculo de cada uno de estas presiones: 












Reemplazando los valores en la ecuación (máxima velocidad 
del viento 100km/h), tenemos las presiones de: 








El área lateral proyectada por nuestro tanque en diseño seria 
de: 
𝐴𝑇𝐾 = 𝐵𝑇𝐾 ∗ 𝐻𝑇𝐾 
𝐴𝑇𝐾 = 8.3𝑚 ∗ 9𝑚 = 74.7 𝑚
2 
Teniendo el área del tanque y la presión ejercida por el viento 
tenemos la siguiente fuerza: 
𝐹𝑉 = 𝑃𝑉 ∗ 𝐴𝑇𝐾 = 4,758.4 𝑘𝑔 
Finalmente, el momento generado por el viento seria: 






𝑀𝑊 = 21,412.76 𝑘𝑔.𝑚 
 
b. Calculando Momento por presión interna:  
Continuando con los cálculos, debemos obtener MPi sin 
embargo como nuestro tanque es atmosférico y no contiene 
presiones interiores, este momento para nosotros será 
equivalente a cero. 
c. Calculando Momento por cargas muertas (Techo, Casco): 
El siguiente momento a calcular es el generado por las cargas 
muestras del tanque (casco, techo): 





𝑊𝑠 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 (𝑘𝑔) 
𝑊𝑟 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 (𝑘𝑔) 
𝐷 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝑚) 
Calculando los pesos respectivos: 
𝑊𝑠 = 𝜋 ∗ 𝐷 ∗ 𝐻 ∗ 𝑡𝑑 
𝑊𝑠 = (𝜋 ∗ 8.3𝑀 ∗ 1.5𝑚 ∗
6
1000
















𝑊𝑟 = 3,822.6 𝑘𝑔 
 
Reemplazando en la fórmula del momento de carga muerta: 




𝑀𝐷𝐿 = 55,363.95 𝑘𝑔.𝑚 
d. Calculando momento por el líquido: 
Para este caso la norma API 650 nos indica que el peso del 
líquido considera una gravedad especifica de 0.7 y una altura 
máxima de llenado equivalente a la mitad del nivel de diseño 
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del líquido. Para la estimación del peso del líquido nos da la 
condición que debe ser menor a: 
𝑊𝐿 = 140.8 ∗ 𝐻 ∗ 𝐷 
𝑊𝐿 = 140.8 ∗ 9 ∗ 8.3 
𝑊𝐿1 = 10,517.76 𝑁/𝑚 
O al valor que arroje la siguiente formula: 
𝑊𝐿 = 59 ∗ 𝑡𝑏 ∗ √𝐹𝑏𝑦 ∗ 𝐻 
𝑊𝐿 = 59 ∗ 4.4𝑚𝑚 ∗ √250𝑀𝑝𝑎 ∗ 7.8𝑚 
𝑊𝐿2 = 11,463.63 𝑁/𝑚 
Teniendo estas dos limitantes pasamos a calcular el peso real 








𝑊𝐿𝑟 = 147,709.6 𝑘𝑔 
Comparando tendríamos: 
𝑊𝐿1 = 27,954.4 𝑘𝑔 
𝑊𝐿2 = 30,470.6 𝑘𝑔 
Los cuales serían menores al peso calculado directamente 
como indicaba la norma. Para el cálculo del momento causado 
por el líquido tomamos el menor valor: 




𝑀𝐹 = 109,022.16 𝑘𝑔.𝑚 
e. Calculando momento por estructuras en el techo: 
Este cálculo nos sirve en caso tengamos estructuras 
significativas adosadas al techo del tanque, como pasarelas 
que comunican techos de varios tanques. Nuestro tanque solo 
tendrá barandas de seguridad en el techo, las cuales según 
ratios de construcción oscilan en peso alrededor de 20kg/m, 
teniendo como peso final 522kg. El peso de las barandas 
genera un momento de: 




𝑀𝐷𝐿𝑅 = 2,166.3 𝑘𝑔.𝑚 
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f. Comparando ecuaciones: 
Finalmente, para definir si podemos tener el tanque sin anclajes 
debemos verificar que se cumplan las condiciones expresadas 
por las ecuaciones al inicio de este cálculo:  









Reemplazando los valores en cada una de las ecuaciones 
tendríamos lo siguiente: 




12,847.66 𝑘𝑔.𝑚 + 0 < 39,075.6 𝑘𝑔.𝑚 
Y también 




21,417.76𝑘𝑔.𝑚 + 0 < 84,359.36 𝑘𝑔.𝑚 
Como podemos observar ambas ecuaciones se cumplen, por 
lo que concluimos que nuestro tanque no requiere de anclajes 
para las condiciones descritas. 
 
 
Como el Perú y sobre todo el departamento de Arequipa son zonas 
sísmicas, es más que necesario realizar la comprobación sísmica 
del tanque. Para esto procederemos según el Apéndice E de la 
Norma API 650. 
El objetivo de realizar el cálculo sísmico del tanque es verificar si 
este requiere de un sistema adicional de anclaje, por esto es que 
la comparativa final que nos indique si el tanque es estable o 
inestable y requiere anclajes se reduce a la siguiente tabla del 




Imagen 8.- Tabla 6 de Apéndice E – Diseño Sísmico API 650. 
 
De la tabla podemos decir que la ratio de anclaje a calcular deberá 
ser menor a 1.54. 
Calculo de ratio de anclaje: 
𝐽 =
𝑀𝑟𝑤
𝐷2 ∗ [𝑤𝑡 ∗ (1 − 0.4 ∗ 𝐴𝑉) + 𝑤𝑎 − 0.4 ∗ 𝑤𝑖𝑛𝑡]
 
Donde: 
𝐽 = 𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑛𝑐𝑙𝑎𝑗𝑒 
𝑀𝑟𝑤 = 𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑠𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝑁𝑚) 
𝐷 = 𝐷𝑖á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝑚) 
𝑤𝑡 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝑁/𝑚) 
𝐴𝑉 = 𝐶𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙 𝑝𝑜𝑟 𝑠𝑖𝑠𝑚𝑜 (%𝑔) 
𝑤𝑎 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝑁/𝑚 ) 
𝑤𝑖𝑛𝑡 = 𝐹𝑢𝑒𝑟𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑒𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 (𝑁/𝑚) 
 
Para poder resolver esta ecuación requerimos calcular todos sus 
componentes. Antes de empezar a desarrollar formulas debemos 
identificar las características del terreno donde se instalará el 
tanque. 
Definición de Grupo de uso Sísmico (SUG): 
Para iniciar el cálculo debemos definir el grupo sísmico de la zona 
donde se instalará el tanque, los grupos están definidos en el punto 
E.3.1 de la norma API 650. Según las definiciones, nuestro tanque 
estaría en el grupo sísmico 1, es decir no es un tanque que 
contenga materiales peligrosos para el público o personas 
circundantes y tampoco es indispensable para los trabajos de 
recuperación post sismo. 
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𝑆𝑈𝐺 = 1 
Definición aceleraciones según zona de terreno: 
Continuamos definiendo las aceleraciones laterales a las que se 
vería sometido el tanque en caso de un sismo. Para calcular estas 
aceleraciones podríamos utilizar el mapeo realizado y presentado 
en la norma ASCE 7, sin embargo, esto solo aplica para los Estados 
Unidos, para toda instalación fuera del alcance de esta norma se 
puede utilizar un método un poco más antiguo, el cual se basa en 
el método de los factores de zona, denominados factores “Z”. 
 
Imagen 9.- Zonas Sísmicas. Norma RNE E.030 
 
Nuestro proyecto está en la zona 3 según la imagen adjunta y las 
tablas del RNE E0.30, tomaremos el factor crítico Z=0.35. 
Ahora podemos calcular el parámetro de aceleración por un 
periodo de 1 segundo: 
𝑆1 = 1.25 ∗ 𝑆𝑃 
Y también calcular el parámetro de aceleración para periodos muy 
cortos: 
𝑆𝑆 = 2.5 ∗ 𝑆𝑃 
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Para todo proyecto en que se instalen estructuras pesadas que 
pueden ser afectadas por sismos es requerido realizar un estudio 
de suelos, el cual nos dé información certera sobre el tipo de suelo 
sobre el que se harán las instalaciones y que permita dimensionar 
las mejoras de terreno requeridas según la facilidad a instalar. En 
nuestro caso vamos a considerar que el terreno tipo S2, que según 
la definición del RNE este es un suelo intermedio, medianamente 
rígido, esto debido a que nuestra instalación teóricamente estaría 
instalada en la ciudad de Arequipa. 
Habiendo definido esto, y según la descripción del Anexo E de API 
650, nuestra Zona sería de la clase D. 
 
Imagen 10.- Clasificación de Sitio API 650 Anexo E 
 
Parámetros de sitio (RNE E.030): 
Continuamos con la definición de los parámetros del terreno de la 
zona del proyecto, para esto usamos la siguiente tabla: 
 
 





Imagen 12.- Periodos de sismo RNE E.030 
 
Con estas tablas y los datos que ya tenemos encontramos los 
factores: 
𝑆 = 1.15 
𝑇𝑃 = 0.6 
𝑇𝐿 = 2.0 
Factores de amplificación sísmica (C): 
Con los factores identificado en el punto anterior calculamos la 
amplificación sísmica de acuerdo a las siguientes condiciones: 
𝑇 < 𝑇𝑃 ; 𝐶 = 2.5 
















= 0.257 𝑠𝑒𝑔 
Reemplazando el periodo “T” en las ecuaciones anteriores tenemos 
que C=2.5. 
Haciendo la similitud con lo requerido por API 650 tendríamos dos 
escenarios: 
𝑇 = 0.2 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 ; 𝐶 = 2.5 
𝑇 = 1.0 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 ; 𝐶 = 1.5 
Categoría de edificación y Factor de uso: 





Imagen 13.-  Categoría de edificaciones y Factor U (RNE E.030) 
 
En nuestro caso estaríamos dentro de la categoría “B”, como 
edificaciones importantes. El Factor “U” para este tipo de 
edificaciones es de 1,3. 
 
Aceleración Espectral: 
Finalmente, para calcular la aceleración, según norma RNE E.030, 
usamos la siguiente formula: 
𝑆𝑎 =
𝑍 ∗ 𝑈 ∗ 𝐶 ∗ 𝑆
𝑅
∗ 𝑔 
Para un tiempo equivalente a 0.2 segundos como se indica para el 
factor SS (API 650) tendríamos el siguiente valor: 
𝑆𝑎 =
0.35 ∗ 1.3 ∗ 2.5 ∗ 1.15
6
∗ 9.81 







Mientras que para un tiempo equivalente a 1 segundo como se 
indica para el factor S1 (API 650) tendríamos este segundo valor: 
𝑆𝑎 =
0.35 ∗ 1.3 ∗ 1.5 ∗ 1.15
6
∗ 9.81 





Ahora que se tiene identificado los valores de aceleración podemos 
utilizar las siguientes tablas de la norma API 650: 
 
Imagen 14.- Aceleraciones espectrales máximas en periodos cortos (API 650 Anexo E). 
 
 
Imagen 15.- Aceleraciones espectrales máximas en periodos de 1 segundo (API 650 Anexo 
E). 
 
De las cuales identificamos los siguientes factores: 
𝐹𝑎 = 1.6 
𝐹𝑣 = 2.3 
Definición de relación geométrica del tanque: 
Esta relación es la existente entre el diámetro y altura del tanque, 







Factor de importancia: 
Según la tabla que nos facilita la norma API 650 podemos 
determinar este factor. Este factor varía según el SUG definido al 
inicio del cálculo. 
𝐼 = 1.0 
Factor de reducción: 
Según la tabla que nos facilita la norma API 650 podemos 
determinar los factores de reducción de aceleración impulsiva y 
convectiva. 
𝑅𝑊𝑖(𝐼𝑚𝑝𝑢𝑙𝑠𝑖𝑣𝑜) = 3.5 
𝑅𝑊𝑐(𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜) = 2.0 
Coeficientes de aceleración espectral: 
Los coeficientes de aceleración están relacionados al movimiento 
ocasionado por un sismo. Estos coeficientes nos permitirán calcular 
las fuerzas y momentos generados durante un evento de este tipo. 
Para calcular la aceleración impulsiva tenemos la siguiente formula: 
𝐴𝑖 = 𝑆𝐷𝑆 ∗ (
𝐼
𝑅𝑊𝑖
) ≥ 0.007 
En este caso debemos primero calcular: 
𝑆𝐷𝑆 = 𝑄 ∗ 𝐹𝑎 ∗ 𝑆𝑆 = 0.235 
En la anterior formula donde se calcula SDS consideramos que el 
valor de “Q” (factor de escala de diseño) es igual a 1 debido a que 
así lo indica en el punto E.4.6.1 de la norma API 650 para zonas 
donde la norma ASCE 7 no aplica. 
𝐴𝑖 = 0.235 ∗ (
1
3.5
) = 0.067 
𝐴𝑖 = 0.067 ≥ 0.007 (𝑺𝒊 𝒔𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏) 
Procedemos entonces a calcular la aceleración convectiva 
causada por un sismo: 






) ≤ 𝐴𝑖 






) ≤ 𝐴𝑖 
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Para este cálculo primero debemos definir el valor del periodo de 
la onda de aceleración con la siguiente formula: 








 = 0.58 
𝑇𝐶 = 1.8 ∗ 0.58 ∗ √8.3 
𝑇𝐶 = 3.01 𝑠𝑒𝑔 
Para determinar el factor de “TL” debemos referirnos nuevamente 
al punto E.4.6.1 de la norma API 650, en el cual se especifica que 
debe usarse un valor de 4 segundos para diseños en zonas con 
SUG igual a 1 o 2, en nuestro caso tenemos SUG equivalente a 1, 
por lo que podemos usar este valor. 
𝑇𝐿 = 4.0 𝑠𝑒𝑔 
Entonces usaremos la primera ecuación para la aceleración 
convectiva: 






) ≤ 𝐴𝑖 
Como no tenemos especificado el coeficiente “K” debemos 
considerarlo con un valor de 1.5 de acuerdo a lo indicado en la 
norma API 650. 
𝐾 = 1.5 
Además, el factor SDS está definido por la fórmula: 
𝑆𝐷1 = 𝑄 ∗ 𝐹𝑉 ∗ 𝑆1 
𝑆𝐷1 = 0.667 ∗ 2.3 ∗ 0.13 = 0.199 
Reemplazando estos valores en la ecuación de aceleración 
tenemos: 






) ≤ 0.067 
𝐴𝐶 = 0.05 ≤ 0.067 (𝑺𝒊 𝒔𝒆 𝒄𝒖𝒎𝒑𝒍𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊ó𝒏) 
Cargas de diseño: 
Primero es necesario calcular el peso efectivo del tanque para 




Para el peso efectivo impulsivo: 
𝑊𝐼 = (1 − 0.218 ∗
𝐷
𝐻
) ∗ 𝑊𝑃 
Utilizamos esta ecuación debido a que es la que aplica a la relación 
D/H menor a 1.333 y este factor ya lo habíamos calculado 
anteriormente para nuestro tanque. 
Para el peso efectivo convectivo: 







Calculamos el peso del volumen contenido en el tanque: 
𝑊𝑃 = 422 𝑇𝑂𝑁 =  4´140,088.99 𝑁 
Este valor lo reemplazamos en las ecuaciones anteriores: 
𝑊𝑖 = 3´307,747.1 𝑁 = 337.2 𝑇𝑂𝑁 
𝑊𝑐 = 877,757.2 = 89.5 𝑇𝑂𝑁 
También es importante calcular el punto de acción de las fuerzas 
de diseño sísmico, por eso hacemos lo siguientes cálculos, según 
la norma. 
Para la aceleración impulsiva tenemos la ecuación siguiente: 
𝑋𝑖 = (0.5 − 0.094 ∗
𝐷
𝐻
) ∗ 𝐻 
𝑋𝑖 = 3.72 𝑚 
Para la aceleración convectiva tenemos esta otra ecuación: 
𝑋𝐶 = [1.0 −
cosh (
3.67 ∗ 𝐻
𝐷 ) − 1
3.67 ∗ 𝐻
𝐷 ∗ sinh (
3.67 ∗ 𝐻
𝐷 )
] ∗ 𝐻 
𝑋𝐶 = [1.0 −
cosh(3.98) − 1
3.98 ∗ sinh(3.98)
] ∗ 9 
𝑋𝐶 = [1.0 −
27 − 1
3.98 ∗ 27
] ∗ 9 
𝑋𝐶 = 6.84 𝑚 
Continuando con el cálculo de las cargas y centros de gravedad de 
cada uno, realizamos el cálculo de la estructura del tanque. 
El peso del casco del tanque está definido de la siguiente manera: 




𝑊𝑆 = 9,518.11 𝑘𝑔 = 93,372.66 𝑁 
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𝑊𝑟 = 3,822.6 𝑘𝑔 = 37,499.71 𝑁 
Para efectos de la ecuación donde se reemplazarán estos valores 
de pesos, debemos de expresarlos en relación a metros lineales de 
plancha. 




= 3,580.9 𝑁/𝑚 
Y el siguiente valor para el peso del techo actuando a lo largo del 




= 1,438.14 𝑁/𝑚 
Es necesario también calcular la distancia respecto del fondo del 
tanque en la que actuará cada una de estas fuerzas. 




= 4.5 𝑚 




= 0.25 𝑚 
Recordemos que al centro de gravedad se le ha tomado en 
referencia desde la parte superior del casco, por lo que para el 
cálculo habría que sumarle la altura del casco (9m). 
Calculo Momento de volteo: 
Una vez que hemos calculado los pesos, fuerzas y centros de 
gravedad donde se aplican, procedemos a reemplazarlos en la 
ecuación de momento de volteo. 
𝑀𝑟𝑤 = √[𝐴𝑖 ∗ (𝑊𝑖 ∗ 𝑋𝑖 +𝑊𝑠 ∗ 𝑋𝑠 +𝑊𝑟 ∗ 𝑋𝑟]2 + [𝐴𝑐 ∗ (𝑊𝑐 ∗ 𝑋𝑐)]2 
𝑀𝑟𝑤
= √[0.067 ∗ (3307747 ∗ 3.72 + 93371 ∗ 4.5 + 37499 ∗ 9.25]2 + [0.05 ∗ (877757 ∗ 6.84)]2 
𝑀𝑟𝑤 = √[0.067 ∗ (13´071,854.1)]2 + [0.05 ∗ (6´003,857.88)]2 
𝑀𝑟𝑤 = √[875,814.23]2 + [300,192]2 




Resistencia de plancha anular: 
El fondo del tanque cuenta con una plancha anular en todo el 
perímetro del casco, esta plancha también resiste o impide en 
cierta manera que el tanque se voltee durante un sismo o aplicación 
de las fuerzas que trabajan sobre el tanque. Para esto tenemos la 
siguiente formula, de modo que podemos calcular la fuerza de 
resistencia al volteo que aporta esta plancha anular. 
𝑤𝑎 = 99 ∗ 𝑡𝑎 ∗ √𝐹𝑦 ∗ 𝐻 ∗ 𝐺𝑒 ≤ 201.1 ∗ 𝐻 ∗ 𝐷 ∗ 𝐺𝑒 
𝑤𝑎 = 99 ∗ 6.4 ∗ √250 ∗ 9 ∗ 1 ≤ 201.1 ∗ 9 ∗ 8.3 ∗ 1 
𝑤𝑎 = 30,054.29 ≤ 15,022.17 
Después de la comparación y según la recomendación de la norma: 
𝑤𝑎 = 15,022.17 𝑁/𝑚 
Con todos estos valores encontrados podemos reemplazar en la 
ecuación de ratio de anclaje de tanque: 
𝐽 =
𝑀𝑟𝑤









+ 1,438.14 𝑁/𝑚] 
𝑤𝑡 = 4,947.04 𝑁/𝑚 
𝐽 =
925,832.49 𝑁.𝑚
8.3𝑚2 ∗ [4,907.04 ∗ (1) + 15,022.17]
 
𝐽 = 0.674 
Con este resultado confirmamos que nuestro tanque en proceso de 
diseño no requiere de anclajes adicionales para contrarrestar los 





5. CAPITULO V 
Costos 
5.1. Costos de tuberías. 
Para la determinación del metrado del presupuesto, se utilizó principalmente 
del Anexo 2 al Anexo 6. Planos generales del proyecto en el que se aprecia 
la distribución de los equipos y las tuberías involucradas.  
Se calculó la cantidad de tubería, accesorios y sus características según esta 
documentación en su formato nativo. 
Se identificaron los equipos principales, sus características y cantidad según 
las hojas de datos anexas. 
Para la obtención de los costos asociadas a cada material, equipo y actividad 
de instalación se tomó en cuenta precios de cotizaciones a proveedores 
locales, pudiendo estos variar según la localidad de otros proyectos y/o 
proveedores. 
A continuación, el presupuesto resumen de lo que costaría la 




Tabla 22. Costo de tuberías. 
 
 Fuente: Propia, datos tomados cotizaciones varias. 
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6. CAPITULO VI  
Conclusiones 
 La teoría de cálculo de pérdidas de Hazem-Williams si se puede aplicar para el 
cálculo de pérdidas en sistemas tuberías contra incendio que funcionan con 
agua o mezcla agua espuma hasta el 35. 
 Se puede adecuar toda instalación de almacenamiento de combustible a los 
lineamientos de las normas peruanas de seguridad en el almacenamiento de 
hidrocarburos y sus derivados. 
 Si es factible realizar el diseño de un tanque de almacenamiento de agua y 
fabricarlo de acuerdo a la normativa API 650. 
 Las normas peruanas son claras en sus exigencias, mostrando tablas y criterios 
que permiten su correcta interpretación y utilización en los cálculos 
correspondientes. 
 El sistema diseñado cumple con todas las exigencias de la normativa peruana 
actual y tiene la capacidad para ser accionado y combatir un incendio en el 
escenario más crítico identificado. 
 Para el diseño no se considera la simultaneidad de escenarios y/o incendios en 
los tanques o instalaciones conexas. 
 La solución desarrollada es la óptima en diseño hidráulico y costos para mayor 
beneficio del usuario. 
 Los sistemas contra incendio requieren estar siempre presurizados, de acuerdo 
a norma estos deben tener 100psi en cada punto de abastecimiento de agua, 
por esto todo equipo debe contar con un sistema de presurización confiable, de 
preferencia impulsado por un motor autónomo que no sea afectado por cortes 
o fallas en el suministro de energía. 
 Los estudios de riesgos son documentos complementarios para el 
dimensionamiento de los sistemas contra incendio, ya que indican medidas 
adicionales al sistema principal de mitigación de fuego, además de identificar 
los focos de peligro y poder tener un diseño más enfocado a su protección. 
 La normativa peruana hace mucha referencia a normas internaciones, como la 
NFPA en sus diferentes ejemplares, por lo que los diseños deben ser basados 
en ambos tipos de documentos. 
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 Todos los equipos contra incendio deben ser normados y aprobados por 
UL/FM. 
 Los sistemas de protección contra incendios deben ser probados 
mensualmente de acuerdo a norma y para garantizar su correcto 
funcionamiento por seguridad para la instalación. 
 Las características principales de los equipos más importantes en el sistema 
contra incendio diseñado han sido plasmadas en las hojas de datos de equipos 
anexadas a esta tesis y a la vez se han indicado las exigencias normativas 
aplicables. 
 Los sistemas contra incendio pueden ser de activación manual o automática. 
Para esta tesis se consideró automática, con sensores de flama. Sin embargo, 
si es requerido que las instalaciones bajo todo escenario cuenten con alarmas 
contra incendio, manuales como mínimo. 
 El costo de desarrollar una ingeniería conceptual, luego básica y finalmente de 
detalle ayuda a minimizar costos en el proceso de construcción de los 
proyectos, por lo que para proyectos nuevos esta evaluación y diseño de 
sistemas de protección deben considerarse desde el inicio. 
 Es importante contar con un suministro confiable de agua limpia para los 
sistemas de protección contra incendio, es por eso que dependiendo la 
ubicación de la instalación debe garantizarse una fuente de agua, en nuestro 
caso se consideró un tanque de agua de 422 metros cúbicos útiles. 
 Los principales objetivos de la normativa peruana es garantizar que las 
instalaciones que manejan hidrocarburos y/o sus derivados sean seguros para 
el personal que labora en ellas, personas civiles que puedan encontrarse en los 
alrededores de la instalación y también para el medio ambiente. 
 Cada espuma contra incendio funciona correctamente solamente con los 









7. CAPITULO VII  
Recomendaciones 
 Se recomienda determinar inicialmente la capacidad de almacenamiento de 
hidrocarburos o sus derivados, así como el tipo de almacenaje y operación, de 
esta forma se puede aplicar la normativa peruana y alinear estos diseños 
iniciales a las exigencias. 
 Se recomienda tener en cuenta las distancias de seguridad indicadas en la 
normativa peruana antes de decidir donde realizar el proyecto. 
 Se recomienda siempre contar con una fuente de suministro de energía que 
garantice el funcionamiento sin interrupciones de las instalaciones tanto de 
almacenamiento como de protección. 
 Se recomienda que el personal operativo de la instalación sea periódicamente 
capacitado en cómo actuar en caso de emergencia. 
 Se sugiere que se realice el mantenimiento de las instalaciones de acuerdo a 
las recomendaciones de las normas bajo las cuales fueron diseñadas y 
fabricadas, sobre todo en instalaciones de almacenamiento y las que trabajen 
a presión. 
 Se recomienda que se verifique anualmente los diques estancos de los tanques 
de almacenamiento de hidrocarburos o sus derivados. 
 Se recomienda realizar evaluaciones adicionales a las instalaciones si estas 
cambien en dimensiones, capacidades de almacenamiento o bombeo y/o si 
cambian de hidrocarburo almacenado. 
 Se recomienda que anualmente se tomen muestras del agente extintor, así 
como del agua contra incendios para garantizar que siguen manteniendo sus 
propiedades iniciales y no se han degradado. 
 Se recomienda que, para climas adversos, sobre todo a temperaturas muy 
bajas, se utilice químicos que prevengan la congelación del agua contra 
incendios, así como del agente espumógeno. 
 Se recomienda revisar la normativa de diseño y fabricación tanques API 650 
cada 4 años que es el tiempo promedio en el cual se actualizan. 
 Se recomienda realizar mantenimientos periódicos a todos los sistemas de 
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TESIS DE GRADO
DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO PARA 03 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 
DIESEL B5 DE 330,000 GALONES DE CAPACIDAD TOTAL
                                                                                                                                                                                  Pág. 2 de 4
1.0 GENERAL
1.2 Tipo de Tanques
2.0 CONDICIONES DE PROCESO
2.1  Nombre del Fluido
2.2 Tipo de Fluido
2.2 Viscosidad Dinamica de Concentrado
2.3 Gravedad  Específica del Fluido
2.4 Caudal Nominal de ingreso
2.5 Presión nominal de la cámara
2.6 Presión de Ruptura Máxima de Sello 
Interno de Camara
2.7 K - Factor de pérdidas Calculado
a la presión y caudal de ingreso
2.8 K - Factor Sugerido
2.9 Cantidad
3.0 DIMENSIONES
3.1 Dimensiones de la cámara de Espuma.
3.2 Diámetro de Brida de conexión 
ingreso / salida.
3.3 Tipo de Conexión a la línea de espuma.
3.4 Tipo de Conexión al Tanque.
4.0 MATERIALES
4.1 Placa Orificio
4.2 Entrada y Salida
4.3 Sello de Cámara
4.4 Recubrimiento de Cámara
4.5 Trim de la Cámara
4.6 Escotilla de Inspección
4.7 Gasket
4.8 Deflector de Espuma



















ANSUL o Similar Técnico
AFC-90 o Similar Técnico
ANSUL o Similar Técnico
AFC-90 o Similar Técnico
ANSUL o Similar Técnico
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6.1 Norma de Aplicación
6.2  Listado y/o Aprobado
6.3 Pruebas Hidrostáticas
7.0 NOTAS
7.1.- El diámetro de la placa orificio deberá ser verificado por el proveedor.
7.2.- El proveedor debe suministrar la placa orificio, cámara, deflector de espuma y sus respectivos accesorios. 
7.3.- El proveedor debe indicar los parámetros de funcionamiento en la etiqueta  de cada cámara.










DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DESCRIPCIÓNUnd. VENDOR
CATALOGO: MODELO ANSUL AFC-90 (REFERENCIAL)
Nota:
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TIPO DE CONEXIÓN DE LA 
CÀMARA DE ESPUMA CON 
LOS TANQUES T-01, T-02 Y T-
03 A UTILIZAR
 Elaborado por: José Andrinich Herrera
Fecha: 11 de Octrube, 2018.
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0 J. Andrinich H. Adjunto de tesis 11/10/2018 J. Donayre J. Donayre
COMENTARIOS:  Este documento es referencial.
HD-002
HOJA DE DATOS
VÁLVULA DE COMPUERTA OS&Y
Rev. 0
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARÍA
TESIS DE GRADO
DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO PARA 03 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 
DIESEL B5 DE 330,000 GALONES DE CAPACIDAD TOTAL
1.0 GENERAL
2.0 CONDICIONES DE SITIO (Según documento C-DC-10-002 Site Conditions.)









Agua potable Agua mezclado con espuma AFFF 3%
1.0
psig
     b) Precipitación máxima en 24 horas (mm) 81.5
2.9 Evaporación
2.12 Humedad Relativa
    a) Promedio anual (mm Hg) 555
    b) Rango (mm Hg) 551-559
2.11 Presión Barométrica
    a) Radiación diaria promedio (W/m2) 6270
1.1 Descripción










    b) Rango (W/m2) 4230-7850
100
2.8 Precipitaciones
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA
DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA 03 TANQUES
VÁLVULA DE COMPUERTA OS&Y Fecha




Válvula Compuerta OS&Y de Ø6" Válvula Compuerta OS&Y de Ø2.5" 
Línea nueva enterrada para conexión 
a hidrante nuevo
Línea nueva para sistema de espuma tanques diesel 
B5 (T-01, T-02 y T-03)
6"-GA-001 / 002 / 003
(ºC)
2.3 Latitud del Proyecto (grados/min.)
psig
    e) Diseño mínimo (ºC) 0 (algunas veces)
    c) Promedio de variación diaria (ºC)
VENDOR
24.7
    a) Promedio anual (%) 56.1
    b) Rango (%) 8-100





     b) Viento predominante
Und.1.5 Cantidad
2.1 Ubicación Arequipa, Perú
27002.2 Altura del Proyecto
    a) Promedio anual máximo (ºC)
2.5 Altitud msnm
     a) Ráfagas máximas (Km/h)














    d) Diseño máximo (ºC)
3












     a) Precipitación anual promedio
2018
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6.0 MARCA / MODELO
7.0 CERTIFICACIÓN
8.0 NOTAS
8.3. El accionamiento de la Válvula Compuerta OS&Y de Ø 6" debe ser con un poste indicador vertical.
4.4 Conexiones
4.1 Tipo de Válvula
4.2 Diámetro Nominal pulg
5.1 Cuerpo de vàlvula
MUELLER, KENNEDY VALVE, 
NIBCO
MUELLER A-2360, KENNEDY KS-
FW C 509-8068A,  NIBCO F-609 - 
NIP 1AJ
8.1. Las presiónes de trabajo se obtuvo según la curva de la motobomba propuesta.
6.2 Modelo de válvula (sugerido)
7.2 Listado y/o Aprobado
6.1 Fabricantes (sugerido)
Ø 6"
Ingreso y Salida de Ø6" Brida ANSI 









Bronze ASTM B150 UNS C61400
Hierro fundido ASTM-A126, CLASS B
Poste indicador vertical.
Vástago ascendente y yugo (OS&Y)
 Ø 2"
Volante
 Ingreso y Salida de Ø2" Brida ANSI B16.5; FF;  Clase 
150
Ductile Iron ASTM A536
8.2. La válvulas compuerta para manguera de Ø 2 1/2"  serán de conexión roscada a hose, NST, de bronce ASTM B62. Listada UL y/o FM aprobada.
Ductile Iron ASTM A536
Bronze ASTM B150 UNS C61400




Ductile Iron ASTM A536
7.1 Norma de Aplicación
Vástago no ascendente                  
(OS&Y)
VENDOR
Hierro fundido ASTM-A126, CLASS B
Ductile Iron ASTM A536
Hierro fundido ASTM-A126, CLASS B
Por proveedor
KENNEDY VALVE, NIBCO
KENNEDY KS-FW C 509-8068A,  NIBCO F-609 - NIP 
1AJ
9.0 CATALOGOS
9.1 PARA VÁLVULA 6"-GA-001 / 002 / 003. MUELLER   (Referencial)
Nota:
1. La selección de la válvula es referencial. El proveedor deberá indicar el modelo de acuerdo a las características
requeridas.
2. El accionamiento de la Válvula Compuerta debe ser mediante un poste indicador vertical.
3. La profundidad del poste indicador vertical deberá ser verificada antes de su instalación.





DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL DE 330,000 GALONES DE
HOJA DE DATOS
CAPACIDAD TOTAL
VÁLVULA DE COMPUERTA OS&Y
DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA 03 TANQUES
9.2 PARA VÁLVULAS 2.5"-GA-001 / 002 / 003 TYCO (Referencial)
Nota:
1. La selección de las válvulas son referenciales. El proveedor deberá indicar el modelo de acuerdo a las características
requeridas.
HD-002 HOJA DE DATOS
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA
DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA 03 TANQUES
DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL DE 330,000 GALONES DE
CAPACIDAD TOTAL
VÁLVULA DE COMPUERTA OS&Y Fecha:
Rev. 0 2018
9.3 PARA VÁLVULAS 2.5"- 001 / 002 / 003 KENNEDY (Referencial)
Nota:
1. La selección de las válvulas son referenciales. El proveedor deberá indicar el modelo de acuerdo a las características
requeridas.
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UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARÍA
TESIS DE GRADO
DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO PARA 03 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 
DIESEL B5 DE 330,000 GALONES DE CAPACIDAD TOTAL
1.0 GENERAL
Cliente : UCSM Tanques Diesel B5 (TK-01, 02, 03)
Identificación / Designación : Hidrante de tambor Seco Servicio : Sistema Contra Incendio
Estándar de aplicación : NFPA 24
Cantidad : 1
2.0 CONDICIONES DE SITIO 
3.0 CONDICIONES DE PROCESO
4.0 CARACTERISTICAS
5.0 MATERIALES
Dos de 2 1/2" NST macho, una salida de 4" para conexión 
a camión de bomberos (Nota 8.1)
Pentagonal 1 1/2", apertura sentido antihorario 
Buna N (Ver nota 8.6)




3.5 Rango de Presión de Trabajo (Δ) psig
3.6 Presión Máxima psig
3.3 Gravedad Específica









3.2 Viscosidad Dinamica cP
    b) Rango (%) 8-100
2.11 Presión Barométrica
    a) Promedio anual (mm Hg) 555








     b) Viento predominante
     a) Ráfagas máximas (Km/h) 100
Suroeste
2.7 Viento
    e)Diseño mínimo (ºC) 0 (algunas veces)
    d) Diseño máximo (ºC)
    c) Promedio de variación diaria (ºC) 16.6
    a) Promedio anual máximo
30
5.4 Boquillas (salida)
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA
DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA 03 TANQUES





     b) Precipitación máxima en 24 horas (mm) 81.5





     a) Precipitación anual promedio (mm/año)
2.9 Evaporación
    b) Rango
3.7 Rango de Temperatura del Fluido ºC
(W/m2)
(%)
    a) Evaporación diaria promedio (mm/año) 6.1
2.10 Radiación solar






2.5 Altitud msnm 2700
    b) Promedio anual mínimo (ºC)
VENDORDESCRIPCIÓN
2.4 Longitud (grados/min.)
2.3 Latitud del Proyecto (grados/min.) --
--
2.2 Altura del Proyecto msnm
2.1 Ubicación de la Mina
15
4.1 Cantidad de hidrantes Und. 01
4.2 Color Color Rojo
DESCRIPCIÓN VENDOR
4.3 Profundidad enterrada m Ver nota 8.5
5.5 Cap Bronce con cadena de acero (Ver nota 8.6)
5.2 Cople de Vástago
5.1 Cuerpo Hierro dúctil o fundido (Ver nota 8.6)
Acero Inoxidable (Ver nota 8.6)
5.3 O- Ring
5.6 Anillo de Asiento Bronce (Ver nota 8.6)
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6.0 MARCA / MODELO
7.0 CERTIFICACIÓN
8.0 OBSERVACIONES
8.1.- Indicar con una flecha y la palabra "ABRIR" en la cabeza del hidrante para indicar la dirección de apertura.
8.2.- Deberá tener impreso en el pedestal el nombre, marca o iniciales del fabricante, presíon de diseño y el año de fabricación.
8.3.- Deberá proveerse con tapones de seguridad con tuercas de operación pentagonal de 1 1/2" y asegurados con cadena.
8.4.- El material de construcciòn indicado es referencial, dependerá del modelo a comprar.
8.5.- Se debera proveer el hidrante con el equipo de mantenimiento basico.
7.2 Listado y/o Aprobado








Super Centurion A-423 (Referencial)
NFPA 24 (edición 2010)
UL y/o FM
9.1. SUPER CENTURION A-423 (Referencial)
Nota:
1. La selección del hidrante es referencial. El proveedor deberá indicar el modelo de acuerdo a las características requeridas.
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA
DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA 03 TANQUES









9.1. SUPER CENTURION A-423 (Continuación) (Referencial)
Nota:
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UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARÍA
TESIS DE GRADO
DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO PARA 03 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 
DIESEL B5 DE 330,000 GALONES DE CAPACIDAD TOTAL
1.0 GENERAL
2.0 CONDICIONES DE PROCESO
3.0 CARACTERISTÌCAS DEL GABINETE
4.0 CARACTERISTÌCAS DE LA MANGUERA
4.1.7  Δ Presión Fluido ( Mìn - Màx)
5.1 Cantidad de Lanzadores de Espuma




5.6 Presión de operación
5.7 Conexión
6.0 CARACTERISTICAS DE ACCESORIOS
0
5.0 CARACTERISTICAS DE LANZADOR DE 
ESPUMA
4.2.7  Δ Presión Fluido ( Mìn - Màx) psig
psig 110-90 110-90
170-325 170-325
4.2.6  Caudal Nominal gpm 100 55
4.2.4  Acoples de la manguera Und. 1 1
4.2.5  Rosca de Manguera NST NST
Pulg. 1 1/2" 2 1/2"
4.2.3  Longitud de la manguera m 45 30
4.2.2  Diámetro de manguera 
NST NST
4.2 MANGUERA CONTRAINCENDIO (SISTEMA DE ESPUMA)
4.2.1 Cantidad de mangueras Und. 1 1
4.1.6  Caudal Nominal gpm 230 230
4.1.5  Rosca de Manguera
Regulable a mezclas de 3% a 6%
DESCRIPCIÓN VENDOR
01 Llave para manguera del tipo universal (ver nota 
8.4)







Roscado NST - Female
4.3.1 Cantidad de mangueras Und. 0
4.3.2 Diámetro de manguera Pulg. 0
4.3 MANGUERA ADICIONAL
1 (Ver Nota 10.2)
4.3.3 Longitud de la manguera m 0
4.3.6  Δ Presión Fluido ( Mìn - Màx) psig 0
4.3.4 Acoples de la manguera Und. 0
4.3.5  Caudal Nominal gpm
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA
DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA 03 TANQUES
DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL DE 330,000 GALONES DE
4.1.2  Diámetro de manguera 




Agua y espuma AFFF(3%)
1.0
1.0
Tanques diesel B5 




GABINETE CONTRA INCENDIOS Fecha
VENDORDESCRIPCIÓN
Línea para sistema contra incendios
HD-004
Rev. 0
1.2 Número de Lìnea
1.3 Conexión de la Línea
3
Und.
6" a 2 1/2"
4.1.4  Acoples de la manguera Und.
2 1
2 1/2" 2 1/2"
30 15
2 1
1.4 Cantidad de Gabinetes
2.1  Fluido
2.2 Viscosidad Dinamica del fluido
2.3 Gravedad  Especìfica
2.5 Rango de Presión Fluido ( Mìn - Màx)
2.6 Temperatura del Fluido
3.1 Dimensiones 
DESCRIPCIÓN VENDOR













4.1 MANGUERA CONTRAINCENDIO (AGUA DE ENFRIAMIENTO)
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA
DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA 03 TANQUES
DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL DE 330,000 GALONES DE
2018
HOJA DE DATOS





7.4 Manguera para Motobomba
7.5 Acoples
8.0 MARCA / MODELO (REFERENCIAL)
9.0 CERTIFICACIÓN
10.0 NOTAS
10.2.- El proveedor deberá considerar un lanzador de espuma tipo eductor portátil regulable para conexión a manguera de Ø1 1/2".
10.3.- Los materiales indicados son referenciales, dependerá del modelo a comprar.
10.4.- Contenido de Caseta de acuerdo a NFPA 24 numeral 8.6
DESCRIPCIÓN VENDOR
9.2 Certificación: Listada y/o Aprobada
8.2 Modelo de Gabinete (Ver hoja 3)
8.1 Fabricantes
Metálico con recubrimiento anticorrosivo o Similar Técnico 
(Ver Nota 10.2)  
Nitrilo o Similar Técnico (Ver Nota 10.2)  
Acero Inoxidable o Similar Técnico (Ver Nota 10.2)  
Bronce  o Similar Técnico (Ver Nota 10.2)  
DESCRIPCIÓN VENDOR




3483 o Similar Técnico
7.1 Gabinete
7.2 Manguera Contraincendios
9.1 Norma de Aplicación
7.3 Lanzador de Espuma
8.6 Modelo de Acople Manguera  (Ver hoja 4)
8.4 Modelo de lanzador de Espuma (Ver hoja 5)
Guardian , ANSUL, TFT o Similar Técnico
8135 o Similar Técnico
KR-S4 o Similar Técnico  
3472 o Similar Técnico
Caucho sintético extruido en chaqueta de Poliamida (Ver 
nota 10.2)
8.5 Modelo de Manguera para autobomba (Ver 
hoja 6)
Duraline Hi-Vol o Similar Técnico 
DESCRIPCIÓN VENDOR
9.1 Modelo de gabinete (referencial)
Notas:
DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA 03 TANQUES
DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL DE 330,000 GALONES DE
HD-004 CAPACIDAD TOTAL
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA
HOJA DE DATOS
Rev. 0
1.- La selección del gabinete es referencial. El proveedor deberá indicar el modelo de acuerdo a las características
     requeridas.
GABINETE CONTRA INCENDIOS Fecha:
2018
9.0 CATÁLOGO 
9.2 Modelo de mangueras (Referencial)
Nota:
DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA 03 TANQUES
DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL DE 330,000 GALONES DE
HD-004 CAPACIDAD TOTAL
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA
Rev. 0
1.- La selección de las mangueras y acople son referenciales. El proveedor deberá indicar el modelo de acuerdo a las características 
requeridas.
HOJA DE DATOS
GABINETE CONTRA INCENDIOS Fecha:
2018
9.0 CATÁLOGO (CONTINUACIÓN)
9.3 Modelo de Lanzador de Espuma (Referencial)
Notas:
DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA 03 TANQUES
DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL DE 330,000 GALONES DE
HD-004 CAPACIDAD TOTAL
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA
Rev. 0
1.- La selección del lanzador es referencial. El proveedor deberá indicar el modelo de acuerdo a las características  requeridas..
HOJA DE DATOS
GABINETE CONTRA INCENDIOS Fecha:
2018
9.0 CATÁLOGO (CONTINUACIÓN)
9.4 Modelo de Manguera de Motobomba (Referencial)
Notas
9.0 CATÁLOGO (CONTINUACIÓN)
1.- La selección de la manguera para el gabinete es referencial. El proveedor deberá indicar el modelo de acuerdo a las características  
requeridas.
GABINETE CONTRA INCENDIOS Fecha:
Rev. 0 2018
HOJA DE DATOS
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA
DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA 03 TANQUES
DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL DE 330,000 GALONES DE
HD-004 CAPACIDAD TOTAL
 Elaborado por: José Andrinich Herrera
Fecha: 11 de Octrube, 2018.
Revisión Elaborado Por Descripción Fecha Revisado Aprobado
0 J. Andrinich H. Adjunto de tesis 11/10/2018 J. Donayre J. Donayre
HD-005
COMENTARIOS:  Este documento es referencial.
HOJA DE DATOS
SISTEMA PROPORCIONADOR DE ESPUMA EN LÍNEA
Rev. 0
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARÍA
TESIS DE GRADO
DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO PARA 03 TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 
DIESEL B5 DE 330,000 GALONES DE CAPACIDAD TOTAL
Cliente: Localización:
Identificación / Designación del tanque:
Servicio:
Tipo de concentrado: Gravedad específica:
Capacidad nominal: gal Fabricación:
Accionamiento: Manual Automático Presión de operación: psig
Recipiente: Horizontal Vertical Presión de prueba: psig
Materiales
Tanque:
Tubería interna: Tubería externa (lado agua):
Pintura exterior: Marca:
Conexiones
Ingreso de concentrado a linea de agua : in
Ingreso de solución a recipiente de almacenamiento: in Purga: in
Conexión a suministro de agua:
Proporcionadores
Cantidad: Diámetro: in Conexión: in
Caudal de espuma + agua saliente máx.: gpm
Equipamiento
Válvula de compuerta (cierre): Sí No Válvula de purga: Sí No
Válvula de check (retención): Sí No Válvula automática de apertura: Sí No
Válvula de alivio: Sí No Tuberías y conex. para proporcionador: Sí No
Manómetro Sí No Visor nivel: Sí No
Válvula compuerta (suministro de concentrado): Si No
Espuma AFFF 




AFFF 3% Viscosidad Dinamica:
1. GENERAL
SISTEMA PROPORCIONADOR DE ESPUMA EN LÍNEA Fecha
2018











60 Por vendor Certificación: Listado UL o FM
UCSM AREQUIPA
TANQUE - SCI - 002
SISTEMA PROPORCIONADOR DE ESPUMA EN LÍNEA
3-3.2 Cp. 1.02
CAPACIDAD TOTAL
DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA 03 TANQUES
200









SISTEMA PROPORCIONADOR DE ESPUMA EN LÍNEA Fecha
2018
DE ALMACENAMIENTO DE DIESEL DE 330,000 GALONES DE
CAPACIDAD TOTAL
DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA 03 TANQUES
UNIVERSIDAD CATOLICA SANTA MARIA
HOJA DE DATOS
El color final exterior del cuerpo del tanque de almacenamiento de espuma debe ser rojo.
Esta hoja de datos no es limitante para los accesorios que el proveedor crea necesario para el correcto funcionamiento del 
suministro de espuma.









































































































Anexo 6. Plano de Detalle 










































Anexo 8. Cálculo Hidráulico con 
Software AFT Fathom 9 
  
Universidad Católica Santa María 
Facultad de Ciencias e Ingenierías Físicas y Formales 




“DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIO PARA 03 TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO DE DIESEL B5 DE 330,000 GALONES DE CAPACIDAD 
TOTAL” 
 
MEMORIA DE CALCULO CON SOFTWARE AFT FATHOM 9 
 
ELABORADO POR: JOSE ANDRINICH HERRERA 
REVISADO POR: JESUS DONAYRE 
FECHA: 13 DE OCTUBRE 2018 
 





El presente documento contiene información sobre el cálculo realizado en el Software 
AFT FATHOM 9 con la finalidad de verificar los cálculos realizados siguiente las 
teorías y recomendaciones del libro de “Mecánica de Fluidos y Maquinas Hidráulicas” 
del autor Claudio Mataix. 
 
2. PARAMETROS DE DISEÑO 
2.1 Características del Fluido 
 Gravedad Especifica: 1000 kg/m3. 
 Cantidad de Solidos: 0.02% (agua potable de red pública). 
 Temperatura del Fluido: 15.0 °C. 
 Velocidades recomendadas:  
2.2 Características del sistema 
 Diámetro tuberías: 2.5 pulgadas, 4 pulgadas, 5 pulgadas y 6 pulgadas. 
 Material de tuberías: Acero al Carbono según API 5L. 
 
3. CONSIDERACIONES 
3.1 Los calculo hidráulicos han sido realizados considerando la fórmula de Hazen 
Williams. 
3.2 Se ha considerado una eficiencia de bomba del 60%, teniendo en cuenta que este 
es un valor solamente referencial y que puede variar según las diferentes marcas de 
este equipo. 
3.3 Se ha considera escenarios en los que se tiene la presión de tubería fija y también 
escenarios con caudal en cada punto de salida como valores fijos. 
3.4 Se considera para el cálculo hidráulico el escenario más crítico respecto a la 
bomba y nivel de agua en el tanque, es decir tanque casi vacío. 
3.5 Los valores iniciales de presión y caudal introducidos al software han sido 
tomados del cálculo realizado en la tesis. 
3.6 Los valores del factor K para los accesorios de tubería que han sido ingresados 





4. ESCENARIOS DE CALCULO 
4.1 Escenario 1: 
En el escenario 1 se ha ensayado el cálculo hidráulico indicando como valores fijos 
las presiones en las salidas según el escenario más crítico identificado en la tesis, el 
cual indica la operación en paralelo del hidrante con 500gpm a 100psi y de 01 cámara 
de espuma con 55gpm a 40psi como mínimo. 
Las líneas punteadas en el esquema identifican a las líneas sin flujo de agua. 
 
Imagen 1.- Escenario 1 
 
Para el caso de la bomba se definió el caudal fijo de 555gpm. 
Los resultados de este escenario son los siguientes: 
 Imagen 2.- Datos sugeridos para bomba escenario 1 
 
Imagen 3. Potencia sugerida según escenario 1 
 
Imgen 4.- Máxima presión a la salida de la bomba 
 
Imagen 5.- Datos de presión y caudal a las salidas 
4.2 Escenario 2: 
En el escenario 2 se ha ensayado el cálculo hidráulico indicando como valores fijos 
los caudales en las salidas según el escenario más crítico identificado en la tesis, el 
cual indica la operación en paralelo del hidrante con 500gpm a 100psi y de 01 cámara 
de espuma con 55gpm a 40psi como mínimo. 
Las líneas punteadas en el esquema identifican a las líneas sin flujo de agua. 
 
Imagen 6.- Esquema de escenario 2 
 
 
Para el caso de la bomba se definió una presión fija de 107psi. 
Los resultados de este escenario son los siguientes: 
 Imagen 7.- Datos Sugeridos para la bomba según escenario 2 
 
 
Imagen 8.- Potencia sugerida para la bomba según escenario 2 
 
 
Imagen 9.- Máxima presión a la salida de la bomba 
 
 




5. RESULTADOS FINALES 
Después de haber simulado 02 escenarios diferentes y analizar los resultados 
obtenidos en cada uno de ellos, hemos identificado los valores más críticos de 
potencia y ADT requeridos para la bomba, así como las perdidas en las tuberías y 
accesorios. 
Para la bomba, los valores a considerar deben ser: 
ITEM EQUIPO ADT (PSI) POTENCIA (HP) EFICIENCIA MINIMA 
1 BOMBA SCI 107 57.89 60% 
 
Los valores de caudal y presiones en cada una de las salidas del sistema serían: 









1 Tanque Bomba 11.06 10.84 0.22 555 
2 Bomba Manifold 118.1 116.7 1.4 555 
3 Manifold Hidrante 116.6 114.9 1.7 500 
4 Manifold TK-1 116.6 57.62 58.98 55 
5 Manifold TK-2 116.6 59.75 56.85 55 
6 Manifold TK-3 116.6 59.57 57.03 55 
 
6. CONCLUSIONES 
6.1 Los valores calculados en la tesis y los del software son muy cercanos, por lo que 
concluimos que son correctos. 
6.2 El sistema no cuenta con restricciones o modificaciones en los parámetros de 
funcionamiento de las válvulas instaladas en las líneas del sistema. 
6.3 Los diámetros de tuberías han sido correctamente seleccionados y se respetan 

















Anexo 9. Hoja de Cálculo Tanque 
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Rev. 0 MEMORIA DE CÁLCULO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIO
1.0 OBJETIVO
El presente cálculo tiene por objetivo dimensionar el tanque de almacenamiento para el agua contra incendios. Este tanque se ubicará a 2700 msnm
y deberá ser capaz de almacenar el volumen de agua residual según lo indica en los documentos anteriores (110,000 galones mínimo).
2.0 PARÁMETROS DE DISEÑO
2.1   CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO
Agua Fresca
         Gravedad específica: 1.00
         Cantidad de sólidos: 0.02%
2.2   CARACTERÍSTICAS DEL TANQUE










Vertical - techo 
cónico
Tanque de Almacenamiento Agua Fresca 237.8 480 114122.30 432.00
Nota: Los valores del caudal y tiempo de duración del suministro de agua contra tratada fueron asumidos para el proyecto.




3.1.1   El dimensionamiento del tanque ha sido efectuado tomando en cuenta las indicaciones de la norma API 650 (para tanques atmosféricos).
3.1.2   El tanque estará conformado por planchas de acero estructural ASTM A36 de 1.5 m de ancho por 6.0 m de longitud. De acuerdo con lo mencionado las dimensiones 
          del tanque, en lo posible, serán múltiplos de estas planchas a fin de emplearlas enteras o fraccionadas.
3.1.3   Se han considerado los siguientes niveles de fluido (ref. API 650, párrafo 5.2.6.3) , los cuales se mencionan a continuación:
 Nivel bajo: Es el nivel mínimo de operación del tanque.
 Nivel bajo - bajo: Nivel de alerta donde se indica la baja cantidad de fluido en el tanque y se efectuará la parada del sistema de bombeo que succiona del tanque 
(protección de la bomba).
 Nivel alto: Es aquel nivel a partir del cual deberá cesar el proceso de llenado del tanque.
 Nivel de sobrellenado: Es aquel nivel de fluido a partir del cual el líquido empieza a rebalsarse del tanque a través de la boquilla de rebose.
3.1.4   La capacidad neta del tanque está contemplada entre el nivel bajo y el nivel alto (432 m
3
)
3.1.5   La altura de nivel bajo - bajo del fluido se ha estimado con el fin de evitar el ingreso de aire a la bomba.
3.1.6   Las siguientes alturas han sido consideradas en base al diámetro de boquilla y a los valores que figuran en la Tabla 5-6b, API 650:
Altura boquilla del fondo: entre el centro de la boquilla de descarga y fondo del tanque.
Altura boquilla parte superior: entre el centro de la boquilla de rebose y parte superior del tanque.
3.1.7   El tanque tendrá una boquilla de ingreso y salida para los fluidos que almacena.
3.1.8   Se han considerado los límites mínimos según los siguientes valores:
Ángulo de inclinación del techo: entre 9.5° y 37°, pendiente entre 2:12 a 9:12, según 5.10.5.1 API 650.
Espesor mínimo de placa de techo: 3/16" (5 mm), según párrafo 5.10.2.2, API 650.
Espesor mínimo de placa de fondo: 1/4" (6 mm), según párrafo 5.4.1, API 650.
3.1.9  Para el cálculo del espesor de diseño del casco td se han considerado una tolerancia a la corrosión de 1/16". En caso que el espesor obtenido td sea menor al mínimo
 requerido por API 650, se eligirá este último mas la tolerancia a la corrosión.
3.2 NIVELES DE OPERACIÓN DEL TANQUE





Nivel bajo - bajo
Nivel en donde estará ubicada la boquilla de rebose.
Indica el nivel mínimo correspondiente a la capacidad neta de líquido. En este 
nivel se activa la primera alarma para indicar que el volúmen de agua en el 
tanque está disminuyendo y llegará al nivel bajo - bajo.
Una alarma indicará que se alcanzó este nivel y detendrá la bomba de 
descarga del tanque.
Rev. 0 MEMORIA DE CÁLCULO
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIOS
Comentarios
Indica el nivel máximo correspondiente a la capacidad neta de líquido. En este 
nivel se deberá detener el proceso de llenado del tanque.
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Peso Total del 
Tanque vacío 
(kg)
Peso Total del 
Tanque lleno (kg)
Tanque-SCI-001 457.30 6 8.30 9.00 6.35 8.00 33429.29 490733.87
5.0. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1  Para el valor del espesor del casco del tanque se han considerado espesores comerciales. 
5.2 De acuerdo con el párrafo 5.6.1.1 de API 650, el espesor requerido deberá ser mayor que el espesor de diseño del casco incluyendo tolerancia a la corrosión o el espesor del 
casco para prueba hidrostática. Para un tanque cuyo diámetro sea menor de 15 m y mayor que 3.2 m, el espesor mínimo de las planchas superiores debe ser de 5 mm (3/16") y
el espesor mínimo de la plancha más baja se incrementará a 6 mm (1/4"). De esta manera se tendrán los siguientes espesores:
Espesor de plancha, anillos del casco del tanque:Se obtuvo un espesor de 5 mm (3/16"); para el anillo inferior del casco se ha considerado un espesor de 1/4".
Por temas de fabricacion se recomienda utilizar plancha de 1/4" para todo el casco del tanque.
5.3  Los volúmenes de cada nivel de operación fueron asumidos según los datos descritos en la memoria descriptiva del proyecto, de esta forma permitirán        
      proteger los equipos de bombeo así como controlar el llenado del tanque.
5.4 Anclajes: Se considerarán anclajes de acuerdo a lo obtenido por el análisis sísmico, el cual representa el caso más crítico.
5.5  La presente memoria de cálculo tiene como objetivo determinar el dimensionamiento del tanque. El diseño detallado para fabricación será de entera responsabilidad del fabricante.
6.0 REFERENCIAS
API Estándar  650  
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A) DIMENSIONES: DIÁMETROS Y ALTURAS
Diámetros
Diámetro Interior del Tanque, D 8.30 m
Diám. int. boquilla de descarga (diam. nominal: 5 pulg) 4.760 pulg
Diám. int. boquilla de sobrellenado (diam. nominal: 8 pulg) 7.761 pulg
Altura de nivel de operación (Fondo del Tanque)
Altura mínima del fondo del tanque al centro de boquilla de descarga, h 0.35 m (Referencia: API 650, Tabla 5-6 a)
Altura mínima del centro de la boquilla de descarga al nivel bajo - bajo, LL 0.10 m Dato asumido
Altura mínima del nivel bajo a nivel bajo - bajo, L 0.10 m Dato estimado en base a la capacidad neta
Altura para capacidad neta de trabajo: nivel alto - nivel bajo, Hn, 7.80 m Dato estimado en base a la capacidad neta
Altura de nivel de operación (Parte superior del Tanque)
Altura mínima del nivel de sobrellenado, HH 0.10 m Dato asumido
Altura para instalación de boquilla de sobrellenado, hf 0.55 m
Altura Total del casco, H 9.00 m
Sketch Tanque TK-01
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B) CAPACIDADES Y TIEMPOS DE OPERACIÓN
Volúmen del consumo a condiciones de operación normales, Vn 422.03 m
3 111647.47 galones
Volúmen del nivel bajo, VL 5.4 m
3
Volumen mínimo de nivel de sobrellenado, VHH 5.4 m
3
Tiempo de consumo de Vn, TL 469 minutos
Tiempo de consumo nivel bajo, TL 6 minutos
Tiempo de llenado nivel de rebose, THH 6 minutos
Capacidad de trabajo neta, VN 422.03 m
3 111647.47 galones
Capacidad máxima, VMÁX 457.30 m
3 120980.05 galones
C) GEOMETRIA DEL TANQUE
Ancho plancha 1.50 m Norma API 650 - 2010
Longitud plancha 6.00 m Pendiente máx. Fondo Fondo plano
Cant. horiz 4.50 Velocidad del viento 100.00 Km/h 
Cant. vert 6.50 62.50 mph
Cant. total planchas 29.3 (aprox.)
Diámetro del tanque 8.30 m
Altura del casco 9.00 m
D)  DATOS DE DISEÑO
Gravedad específica del líquido 1.00 Agua Fresca
Densidad del acero 7,850.00 kg/m
3
Margen por corrosión 1/16 pulg
Margen por corrosión en el fondo 1/16 pulg
Diámetro del tanque, D 27.39 pies
Altura total del tanque, H 29.71 pies
Número de anillos 6
Material A-36
Mínimo esfuerzo de fluencia 36000 psi Según API 650 - 2010 Tabla 5.2b
Esfuerzo permisible por diseño, Sd 23200 psi Según API 650 - 2010 Tabla 5.2b
Esfuerzo permisible por prueba, St 24900 psi Según API 650 - 2010 Tabla 5.2b
Altura del primer anillo 60 pulg
Radio nominal del tanque, r 164.34 pulg
Espesor mínimo del casco 0.1875 pulg Según API 650 - 2010 Sección 5.6.1.1
E)  ESPESORES DEL CASCO (MÉTODO DE 1 PIE SEGÚN API 650, SECCIÓN 5.6.3)





pulg pulg pulg pulg kg
0.1506 0.0821 1/4 5/16 2,524 3.82567
0.1353 0.0678 4/16 5/16 2,524 3.43583
0.1199 0.0535 3/16 1/4 2,019 3.04600
0.1046 0.0392 3/16 1/4 2,019 2.65616
0.0892 0.0263 3/16 1/4 2,019 2.26633
0.0739 0.0106 3/16 1/4 2,019 1.87649
0.0000 0.0000 0 1/16
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F) ESPESOR DE PLANCHA DEL FONDO DEL TANQUE
Según el párrafo 5.4.1, API 650 el espesor mínimo es de 6 mm (1/4") sin considerar ninguna tolerancia a la corrosión.
Pendiente mínima fondo 1/120
API 650 nos entrega la siguiente tabla respecto a espesores mínimos de planchas de fondo excluyendo cualquier tolerancia por corrosion.
Este calculo se hace en relación a la plancha del primer anillo y de los esfuerzos del producto y de prueba hidrostática en el anillo.
 
<=190 <=210 <=230 <=250
1/8 1/4 1/4 9/32 11/32
3/4 1/4 9/32 3/8 7/16
1 1/4 11/32 15/32 9/16
1 1/4 5/16 7/16 9/16 11/16
1 1/2 11/32 1/2 5/8 3/4
El esfuerzo en el primer anillo del casco se determina luego de elegir el mayor valor entre los siguientes esfuerzos (5.5.3, API 650 2010):
Esfuerzo del producto (td/(t de construcción sin corrosión)(Sd) 13977.25 psi
96.37 MPa
Esfuerzo de prueba hidrostática (tt/(t de construcción)(St) 6541.80 psi
45.10 MPa
El mayor valor de esfuerzo a considerar es 13977.25 psi
De acuerdo con la Tabla 5-1b, el espesor del primer anillo del casco y considerando la tolerencia a la corrosión se tiene el espesor del fondo del tanque:
tb = tfondo + CA 0.31 pulg
7.94 mm Se elige un espesor de 5/16 pulg
G) ESPESOR DE PLANCHA DEL TECHO DEL TANQUE
Según el párrafo 5.10.2.2, API 650 el espesor mínimo es de 4.8 mm (3/16") sin considerar ninguna tolerancia a la corrosión.
Tipo de techo Cónico autosoportado
Altura Techo, h 1 m
Angulo Techo, 13.55 °, entre 9.5° y 37°, pendiente entre 2:12 a 9:12, según 5.10.5.1 API 650 2010.
Pendiente Techo 0.24
Diámetro Techo, D 8.3 m
Espesor mínimo
Te = 7.38 mm Adicionalmente considerar espesores por corrosión.
0.292 pulg.
Normalizando, se tiene que: 
Tr = 5/16 pulg. Adicionalmente considerar espesores por corrosión.
7.9375 mm
Cargas muertas:
Peso de la plancha del techo 3467.81 kg
Peso de barandas 200.0 kg (asumido)
Peso descanso escalera 90 kg (asumido)
Peso manway 120 kg (asumido)
Otros 100 kg (asumido)
< t <=3/4
< t <=1
< t <=1 1/4
< t <=1 1/2
< t <=1 3/4
Esfuerzo en el primer anillo del casco (MPa)Espesor de placa del primer 
anillo del casco (pulg)
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Calculamos: Cmr = Suma de cargas muertas / Area proyectada del techo 
Cmr = 73.5 kg/m
2
Cargas vivas:
Carga del viento K(V/190)
2 40.68 kg/m
2 (según 5.2.1.(k) y 5.11.1, API 650 2010)




Calculamos: Cvr = Suma de cargas vivas
Cvr = 230.68 kg/m
2
Combinación de cargas Cmr+Cvr 304.19 kg/m
2
2.98 kPa
Espesor mínimo según 5.10.5.1, API 650
TE = 7.39 mm
5/16 pulg.
Peso estructura del techo 3887.81 kg
H) ANILLO SUPERIOR DEL TANQUE
Anillo superior del casco del Tanque
Espesor mayor de plancha del casco: 7.94 mm
Ancho máximo del techo participante, wh: 108.42 mm Según API 650, Apéndice F, Figura F-2.
Ancho máximo del casco participante, wc: 108.8 mm Según API 650, Apéndice F, Figura F-2.
Velocidad de diseño del viento,V: 190 km/h (Ver API 650, 5.2.1(k))
Altura del casco del tanque, H 9.0 m
Módulo de sección mínimo del anillo, z: 36.48 cm
3 (Ver API 650, 5.9.6.1)
Con el valor de z y tomando como referencia el valor wc, se selecciona el perfil del anillo rigidizador según las tablas 5-20a y 5-20b (API 650).
Para un espesor de plancha de 3/16" se requiere un perfil de:
75 x 75 x 6 mm
3 x 3 x 1/4 pulg Peso del anillo 176.85 kg
I) CARGAS POR VIENTO
Esfuerzos de Tensión y Compresión causado por las cargas de viento
Según 5.11.2, API 650:
La presión del viento sobre la pared del tanque: Pv + Ph
pw = 0.86*(v / 190)
2




Fuerza del viento 4,758 kg
Momento de volteo Mw 21,414 kg.m
Momento por presión interna Mpi 0.00
Peso casco, Wc 13,122 kg
Peso muerto, Wd 7435.98 kg
W = (Wc + Wm) 20,558 kg
Momento por carga muerta MDL 85,317 kg.m
Peso del líquido wL 1,197 lbf/pie (según 5.11.2, API 650)
1623 N/m
Peso del líquido WL 42323 N
4316 kg
Momento por peso del líquido, Mf 17910.20 kg.m
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Para que se llegue a la conclusión que el Tanque no requiere anclajes, considerando solamente los efectos de las cargas de viento, es necesario que se 
cumplan las dos condiciones de la parte inferior de la hoja de cálculo:
0.6Mw + Mpi < MDL/1.5 Cumple
Mw+0.4Mpi < (MDL+Mf)/2 Cumple
Por lo tanto: El tanque no requiere anclajes.
J) ANÁLISIS SÍSMICO
Según Apéndice E, API 650 2010
Estabilidad de volteo
Relación D/H 0.98 Anillo t(in) h(m)  t x h
Site Class B (Apéndice E.4.4, API 650) 1 1/4 1.50 0.01
Parámetro de aceleración, periodo de 1 seg, S1 0.13 (Apéndice E.4.4, API 650) 2 12/61 3 0.02
Parámetros de aceleración, cortos periodos, Ss 0.22 2 3 12/61 4.5 0.02
Coeficiente de Aceleración, Fa 1.6 Tabla E-1 3 4 12/61 6 0.03
Coeficiente de Velocidad, Fv 2.3 Tabla E-2 4 5 12/61 7.5 0.04
6 12/61 9 0.05
Parámetro de aceleración según ASCE 7, SDS 0.235 %g 5 Total 1 2/8 0.16
Zona Sísmica IV
Coeficiente de Importancia, I 1 Tabla E-5 6
Factor de reducción para el modo inductivo Rwi 3.5 Table E-4 7
Coeficiente de aceleración impulsivo Ai 0.07 Cumple! 8
Peso total del contenido del tanque Wp 4484626.00 N 9
Peso de la porción impulsiva del liquido Wi 3524559.47 N (API 650, E.6.1.1)
Altura de acción de la fuerza impulsiva Xi 3.4458 m, (API 650, E.6.1.2)
Peso total del cilindro Ws 128,686 N #
Altura del centro de gravedad del cilindro Xs 5.13 m
Peso total del techo Wr 38,126 N
Altura del centro de gravedad del techo Xr 9.34 m
Factor de escala del nivel de diseño Q 0.67 API 650, E.4.6.1
Coeficiente para ajustar la aceleración espectral K 1.5
Factor de reducción para el modo convectivo Rwc 2 Table E-4
Aceleración espectral en cualquier periodo Sa 0.4 %g
Coeficiente de periodo de convección, Ks 0.58 (API 650, E.4.5.2)
Periodo natural convectivo Tc 3.01 s (API 650, E.4.5.2)
Periodo de transición para períodos mas largosTL 4 s (API 650, E.4.6.1)
Parametro de Aceleración espectral SD1 0.199 %g
Coeficiente de aceleración convectivo Ac 0.050 Cumple!
Peso de la porción convectiva del liquido Wc 1011765.4 N (API 650, E.6.1.1)
Altura de acción de la fuerza convectiva Xc 6.30 m (API 650, E.6.1.2)
Momento de volteo Mrw 938586.3 N.m
Peso del techo actuando en el cilindro wrs 1462.17 N/m
Peso del tanque y del techo especifico wt 6397.37 N/m
Coeficiente de Aceleración vertical Av 0 %g (API 650 E.6.1.3)
Fuerza resistente a la volcadura en el anillo wa 28793.8 N/m No Cumple pues Wa> 201.1HDG (API E.6.2.1.1)
201.1HDG 14107.5 N/m
Fuerza resistente a la volcadura en el anillo wa 14107.5 N/m
Carga de volcadura por presión interna wint 0 N/m
Ratio de anclaje J 0.664 (API 650 E.6.2.1.1)
Conclusión (caso análisis sísmico, carga de volteo) según API 650 2010, E.6.2.1.1.1:
J<1.54 El tanque es estable al volteo y no requiere anclajes 15
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7.0 TANQUE DE AGUA CONTRA INCENDIO H-495-TK-1441
MC-01 ALMACENAMIENTO DE DIESEL B5 DE 330,000 GALONES DE 
CAPACIDAD TOTAL
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Rev. 0 MEMORIA DE CÁLCULO
DISEÑO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS PARA 03 TANQUES DE
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CONTRA INCENDIO
Verificación por Compresión
Cálculo de la Máxima Fuerza de Comprensión Longitudinal en la base del casco:
Para J <=0.785:
Máximo esfuerzo de compresión longitudinal sC 3.739 MPa (API 650 2010, E 6.2.2)
Para 0.785<J <=1.54:
Máximo esfuerzo de compresión longitudinal sC No aplica MPa (API 650 2010, E 6.2.2)
Para J>1.54:
Máximo esfuerzo de compresión longitudinal sC No aplica MPa (API 650 2010, E 6.2.2)
Máximo esfuerzo de  compresión admisible en el casco: (en caso por precaución el propietario del tanque desee implementarlos)
GHD2/t2 14.44 (API 650 2010, E 6.2.2.3)
Máximo esfuerzo de compresión admisible Fc 47.90 MPa (API 650 2010, E 6.2.2.3)
¡Correcto, s no excede a Fc!
¡Correcto! Fc es menor que 0.5Fy (18,000 lb/pulg2) (API 650, E 6.2.2.3)
Anclajes
Espaciamiento máximo entre pernos de anclaje 3.05 m (API 650: 3.12.3, E.7.1.2)
Cantidad mínima de pernos de anclaje 9 pernos Cumple número de pernos >6
Cantidad de diseño pernos de anclaje 9 (Colocar a criterio)
Espaciamiento real 2.9 m ¡Correcto!
Tensión del perno de anclaje SAE 1045 PAB 0.00 N (API 650 E.6.2.1.2)
Diámetro de los pernos de anclaje 1 in (Colocar a criterio)
Esfuerzo a la tensión (Debe se menor a 0,8*Fy) 0 N/m
2 ¡Correcto!<=36,000 lb/pulg2
K) PESO TOTAL DEL TANQUE
Peso Total casco: 13,299 kg
Peso Total fondo: 3,371 kg
Peso Total techo: 3,888 kg
Peso Escaleras: 300 kg (asumido)
Peso del Tanque 20,858 kg
Peso Carga Muerta adic. 90 kg
Peso Carga Viva 12,481 kg
Peso tanque con cargas: 33,429 kg
Peso del líquido 457,305 kg
Peso Total  tanque lleno 490,734 kg
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